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Marcature

	

Conformità
Far riferimento al Manuale d'installazione dell'unità abbinata.

Desideriamo innanzitutto ringraziarVi di avere deciso di accordare la vostra preferenza ad un 
apparecchio di nostra produzione.

Come potrete renderVi conto avete effettuato una scelta vincente in quanto avete acquistato un 
prodotto che rappresenta lo stato dell'Arte nella tecnologia della climatizzazione domestica.

Mettendo in atto i suggerimenti che sono contenuti in questo manuale, grazie al prodotto che avete 
acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali ottimali con il minor investimento 
in termini energetici.

� INNOVA S.r.l.
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Codifica

�CODIFICA

�� Il seguente manuale fa riferimento ai prodotti:
•	 AirLeaf SL
•	 AirLeaf SLS
•	 AirLeaf RS

•	 AirLeaf SLI
•	 AirLeaf SLSI
•	 AirLeaf RSI

1.1�	 �Codifica accessori
Il presente manuale istruzioni si riferisce ai seguenti codici ac-
cessori.

Descrizione accessorio Prodotti abbinabili Codice

Comandi a bordo macchina

Comandi
2 TUBI Comando elettronico a bordo macchina a 4 velocità fisse con termostato SLS

SL E2T543II (1)

2 TUBI Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH a 4 velocità fisse 
con termostato

RS
SLS
SL

E4T643II (1)

2 TUBI Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato a 
modulazione continua

RS
SLS
SL

ECA644II (1)

4 TUBI Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato a 
modulazione continua SL 4 tubi ECA647II (1)

2 TUBI Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato a 
modulazione continua. Modulo WiFi integrato

RS
SLS
SL

EWF644II (1)

4 TUBI Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH con termostato a 
modulazione continua. Modulo WiFi integrato SL 4 tubi EWF647II (1)

Selettore di velocità
Selettore di velocità a bordo macchina. Per collegamento con termostati 
standard a muro a singolo contatto

SLS
SL B3V137II (1)

Comandi per controllo a muro serie M7

Scheda elettronica M7

4 TUBI Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per 
collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth

SLI 4 tubi
SL 4 tubi ESE741II

2 TUBI

Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per 
collegamento a comandi per controllo a muro M7

SL
SLI
SLS
RSI
RS

SLSI

ESE745II

Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per 
collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth

SL
SLI
SLS
RSI
RS

SLSI

ESE746II

4 TUBI Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per 
collegamento a comandi per controllo a muro M7

SLI 4 tubi
SL 4 tubi ESE748II

1.	 Accessorio installato e collaudato in fabbrica
2.	 Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
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Descrizione accessorio Prodotti abbinabili Codice

Comandi
Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a 
muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in 
ambiente. Collegamento via cavo. Colore bianco

Tutti EEB749II

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a 
muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in 
ambiente con modulo WiFi integrato, InnovAPP. Collegamento via cavo. 
Colore bianco

Tutti EFB749II

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a 
muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in 
ambiente. Collegamento Bluetooth. Colore bianco

Tutti EGB749II

Comandi per controllo a muro serie smart touch

Scheda elettronica

2 TUBI Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per 
collegamento a comandi per controllo a muro.

SL
SLS
RS
SLI
RSI
SLSI

ESE645II (1)

4 TUBI Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per 
collegamento a comandi per controllo a muro.

SLI 4 tubi
SL 4 tubi ESE648II (1)

Comandi

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda tempe-
ratura e umidità relativa in ambiente. Colore nero Tutti EEA649II

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda tempe-
ratura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco Tutti EEB649II

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo WiFi integrato, 
InnovAPP. Colore nero

Tutti EFA649II (2)

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo WiFi integrato, 
InnovAPP. Colore bianco

Tutti EFB649II (2)

Comandi standard per controllo a muro

Scheda elettronica

2 TUBI Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita 
analogica 0-10 V

SL
SLS
RS
SLI
RSI
SLSI

B10642II (1)

2 TUBI e 4 TUBI Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati 
elettromeccanici a muro a 3 velocità

SL
SL 4 tubi

SLS
SLI 4 tubi

SLI
SLSI

B4V642II (1)

Comandi

Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di 
velocità Tutti B3V151II

Inversione attacchi

1.	 Accessorio installato e collaudato in fabbrica
2.	 Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
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Codifica

Descrizione accessorio Prodotti abbinabili Codice

Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici

Kit inversione attacchi idraulici Tutti BB0646II (1)

1.	 Accessorio installato e collaudato in fabbrica
2.	 Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
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Generalità

�GENERALITÀ

2.1�	� Informazioni relative al manuale
Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di fornire 
tutte le spiegazioni per la corretta gestione dell'apparecchio.

��Questo libretto d'istruzione è parte integrante dell'appa-
recchio e di conseguenza deve essere conservato con 
cura e dovrà SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche 
in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente, op-
pure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di 
suo danneggiamento o smarrimento scaricare una copia 
dal sito web.

�� Leggere attentamente il presente manuale prima di pro-
cedere con qualsiasi operazione ed attenersi scrupolosa-
mente a quanto descritto nei singoli capitoli.

�� La ditta costruttrice non si assume responsabilità per dan-
ni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione 
delle norme contenute nel presente libretto.

�� Documento riservato ai termini di legge con divieto di ri-
produzione o di trasmissione a terzi senza esplicita auto-
rizzazione della ditta.

2.1.1�	� Pittogrammi redazionali
I pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di 
fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni neces-
sarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di 
sicurezza.

�Relativi alla sicurezza

�� Avvertenza alto rischio (testo in grassetto)
•	 Segnala che l'operazione descritta presenta, se non ef-

fettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il ri-
schio di subire importanti danni fisici, morte, gravi danni 
all'apparecchio e/o all'ambiente.

�� Avvertenza basso rischio (testo normale)
•	 Segnala che l'operazione descritta presenta, se non 
effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il 
rischio di subire lievi danni fisici, all'apparecchio e/o 
all'ambiente.

�� Divieto (testo normale)
•	 Contrassegna azioni che non si devono assolutamente 

fare.

�� Informazioni importanti (testo in grassetto)
•	 Segnala delle informazioni importanti di cui bisogna te-

nere conto nelle operazioni che si stanno svolgendo.

�Nei testi
–	procedure
•	 liste

Nei pannelli di comando

–	 azioni richieste
Risposte attese in seguito ad un'azione.

�Nelle figure
1	 I numeri indicano i singoli componenti.
A	 Le lettere maiuscole indicano un assieme di componenti.

1 	� I numeri bianchi in bollino nero indicano una serie di 
azioni da svolgere in sequenza.

A 	 �La lettera nera in bollino bianco identifica un'imma-
gine quando sono presenti più immagini nella stessa 
figura.

2.1.2�	� Pittogrammi sul prodotto
In alcune parti dell'apparecchio sono utilizzati i simboli:

�Relativi alla sicurezza

	 Attenzione pericolo elettricità
•	 Segnala al personale interessato la presenza di elettrici-

tà e il rischio di subire uno shock elettrico.

2.1.3�	� Destinatari
Utente
Persona non esperta in grado di azionare il prodotto in con-
dizioni di sicurezza per le persone, per il prodotto stesso e 
per l'ambiente, interpretare una elementare diagnostica dei 
guasti e delle condizioni di funzionamento anomale, compiere 
semplici operazioni di regolazione, di verifica e di manuten-
zione.

Installatore
Persona esperta e qualificata a posizionare e collegare idrau-
licamente, elettricamente, ecc. l’unità all’impianto: è respon-
sabile della movimentazione e della corretta installazione se-
condo quanto indicato dal presente manuale e dalla vigente 
normativa nazionale.

Centro Assistenza Tecnico
Persona esperta, qualificata e autorizzata direttamente dalla 
fabbrica a compiere tutte le operazioni di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo, 
riparazione e sostituzione di pezzi che si dovesse rendere ne-
cessaria durante la vita dell’unità stessa.

2.1.4�	� Organizzazione del manuale
Il manuale è suddiviso in sezioni ciascuna dedicata ad uno o 
più destinatari.

Codifica
Si rivolge a tutti i destinatari.
Contiene l'elenco dei prodotti e/o accessori a cui il manuale fa 
riferimento.

Generalità
Si rivolge a tutti i destinatari.
Contiene informazioni generali e avvertenze importanti che 
devono essere conosciute prima di installare e utilizzare l'ap-
parecchio.
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Installazione
Si rivolge solo ed esclusivamente all’Installatore.
Contiene le avvertenze specifiche e tutte le informazioni 
necessarie al posizionamento, montaggio e collegamento 
dell'apparecchio.

Comandi
Si rivolge solo ed esclusivamente all'Installatore e al Centro 
Assistenza Tecnico.
Contiene sezioni dedicate alle diverse tipologie di comandi e 
schede elettroniche abbinate alla gamma con le informazioni 
specifiche per quell'abbinamento.

2.2�	� Avvertenze generali

�� In ogni capitolo del documento vengono riportate delle 
avvertenze specifiche che devono essere lette prima di ini-
ziare le operazioni.

�� Tutto il personale addetto deve essere a conoscenza delle 
operazioni e dei pericoli che possono insorgere nel mo-
mento in cui si iniziano tutte le operazioni di installazione 
dell'unità.

�� Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal 
presente manuale e l'utilizzo dell'apparecchio al di fuori dei 
limiti di temperatura prescritti ne fanno decadere la ga-
ranzia.

�� L'installazione e la manutenzione di apparecchiature per la 
climatizzazione potrebbero risultare pericolose in quanto 
all'interno di questi apparecchi sono presenti componenti 
elettrici sotto tensione. L'installazione e le successive fasi 
di manutenzione devono essere eseguite esclusivamente 
da personale autorizzato e qualificato.

�� È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale per danni causati a persone, animali o cose, 
da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione 
o da usi impropri. Tutti gli usi non espressamente indicati 
in questo manuale non sono consentiti.

�� L'installazione degli apparecchi deve essere effettuata da 
impresa abilitata che a fine lavoro rilasci al responsabile 
dell'impianto una dichiarazione di conformità in ottem-
peranza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite nel 
libretto d'istruzione a corredo dell'apparecchio.

�� Gli interventi di primo avviamento e di riparazione o ma-
nutenzione devono essere eseguiti dal Centro Assistenza 
Tecnico o da personale qualificato secondo quanto previ-
sto dal presente libretto.

�� Un elenco dei Centri Assistenza Tecnici autorizzati è con-
sultabile sul sito web, nella sezione service.

�� Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si 
possono creare situazioni di pericolo.

�� Nelle operazioni di installazione e/o manutenzione utiliz-
zare abbigliamento e strumentazione idonei ed antinfor-
tunistici. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per 
la mancata osservanza delle vigenti norme di sicurezza e 
di prevenzione degli infortuni.

�� In caso di fuoriuscite di liquidi, olio, posizionare l'inter-
ruttore generale dell'impianto su "spento" e chiudere i 
rubinetti dell'acqua. Chiamare, con sollecitudine, il Centro 
Assistenza Tecnico autorizzato, oppure personale profes-
sionalmente qualificato e non intervenire personalmente 
sull'apparecchio.

�� In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusiva-
mente ricambi originali.

�� La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare mo-
difiche in qualsiasi momento ai propri modelli al fine di 
migliorare il proprio prodotto, fermo restando le caratte-
ristiche essenziali descritte nel presente manuale. La ditta 
non è obbligata ad aggiungere tali modifiche a macchina 
precedentemente fabbricate, già consegnate o in fase di 
costruzione.

�� L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non 
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della neces-
saria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo 
che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso si-
curo dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad 
esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’appa-
recchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere 
effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da 
bambini senza sorveglianza.

2.3�	� Regole fondamentali di sicurezza
Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia 
elettrica ed acqua, comporta l'osservanza di alcune regole 
fondamentali di sicurezza quali:

�� È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini e alle persone 
inabili non assistite.

�� È vietato toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate 
o umide.

�� È vietata qualsiasi operazione prima di aver scollegato l'ap-
parecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionan-
do l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

�� È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazio-
ne senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore 
dell'apparecchio.

�� È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti 
dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di 
alimentazione elettrica.

�� È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie 
di aspirazione e mandata d'aria.

�� È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne 
dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interrut-
tore generale dell'impianto su "spento".

�� È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il ma-
teriale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte 
di pericolo.
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2.4�	� Smaltimento

Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che 
il prodotto non deve essere considerato come un normale ri-
fiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta 
appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.
Lo smaltimento corretto di questo prodotto evita danni all'uo-
mo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie 
prime.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo pro-
dotto contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smalti-
mento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente 
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste 
dalla normativa vigente.
Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri 
dell'UE.



13

Installazione

�INSTALLAZIONE

3.1�	� Installazione

3.1.1�	� Avvertenze preliminari

�� Prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'a-
limentazione elettrica sia disinserita.

�� Tutte le operazioni di carattere elettrico devono essere 
eseguite da personale qualificato, in possesso dei neces-
sari requisisti di legge, addestrato ed informato sui rischi 
correlati a tali operazioni.

�� Tutti i collegamenti devono essere effettuati secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti in materia nel paese 
di installazione.

�� L'unità va alimentata soltanto a lavori ultimati.

�� Staccare l'interruttore generale prima di effettuare colle-
gamenti elettrici ed ogni tipo di operazione.

�� L'accesso al quadro elettrico è consentito solo a personale 
specializzato.

�� Per effettuare i collegamenti elettrici fare riferimento alla 
relativa sezione del comando utilizzato.

3.1.2�	� Preparazione
Per i modelli con mobile a vista

�� Prima di effettuare l'installazione, se montati, rimuovere i 
fianchi dell'apparecchio
–	sollevare i copri vite sulla parte superiore dell'apparec-

chio
–	svitare le viti di fissaggio dei fianchi
–	spostare leggermente il fianco verso l'esterno
–	sollevare il fianco

�� Non rimuovere il pannello frontale.

�� La rimozione del pannello frontale può causare il danneg-
giamento e/o spostamento accidentale dell'isolante supe-
riore della batteria.

1.	 Copri vite
2.	 Vite
3.	 Fianchetto

1

1

2

1

2
2

33
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3.1.3�	� Montaggio scatola per i collegamenti elettrici
Per installare la scatola per i collegamenti elettrici

–	separare la base della scatola elettrica dal coperchio
–	posizionare la base della scatola elettrica sul fianco 

dell'apparecchio
–	agganciare i dentini della scatola elettrica negli appositi 

fori
–	fissare con le viti fornire a corredo
–	fissare il cavo di terra alla struttura dell'apparecchio con 

la vite fornita a corredo

�� La forza minima che deve essere esercitata per il serraggio 
delle viti deve essere di circa 2 N.
–	eseguire i collegamenti elettrici
–	ordinare i cablaggi
–	fissare i cavi con i cavallotti forniti a corredo

�� Fare riferimento alle sezioni dei relativi comandi per le in-
dicazioni dei collegamenti elettrici.

1.	 Viti
2.	 Scatola elettrica
3.	 Dentini

4.	 Fissaggio cavo di terra
5.	 Cavallotti

1

2

2

3

1
4

1

4

5

2

5

3.1.4�	� Collegamento connettore MOTOR
Per collegare il connettore MOTOR

–	collegare il connettore rapido del motore (MOTOR) a 
quello presente sulla scheda elettronica

3.1.5�	� Collegamento connettore sonda 
acqua

Per collegare il connettore sonda acqua
–	collegare la sonda acqua posizionata nel pozzetto batte-

ria al connettore H2 presente sull'apparecchio

�� Valido per i comandi E2T543 e B4V642.

–	collegare la sonda acqua posizionata nel pozzetto batte-
ria al connettore T2 presente sull'apparecchio

�� Valido per i comandi ECA644, ECA647, EWF644, EWF647, 
E4T643, (B10642 solo per versioni RS).

La sonda temperatura acqua controlla la temperatura all'in-
terno delle batterie e determina l'avviamento del ventilatore in 
base ai parametri preimpostati.

�� Verificare che la sonda sia correttamente posizionata nel 
pozzetto presente sulla batteria.
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�� La scheda prevede il funzionamento privo di sonda acqua. 
In questo caso le soglie di fermo ventilatore vengono igno-
rate.

�� I comandi B3V137 non sono dotati di connettore sonda.

3.1.6�	� Settaggio funzioni ausiliarie dip-
switch

�� Sulla scheda elettronica del comando sono posizionati 
due dip-switch per la configurazione del funzionamento 
dell'apparecchio in funzione delle necessità.

Dip-switch B
•	 modifica la ventilazione in raffreddamento
•	 in posizione ON viene abilitata la ventilazione continua 

alla minima velocità anche dopo il raggiungimento del 
setpoint per consentire un più regolare funzionamen-
to della sonda temperatura ed evitare la stratificazione 
dell'aria

•	 in posizione OFF la ventilazione avviene ciclicamente, 4 
min ON - 10 min OFF

Dip-switch C
•	 modifica la logica del funzionamento notturno in riscal-

damento
•	 in posizione ON viene inibita la ventilazione permetten-

do all'apparecchio di riscaldare gli ambienti mediante 
irraggiamento e convezione naturale come avviene nei 
radiatori tradizionali

•	 in posizione OFF il ventilatore funziona normalmente

1.	 Dip-switch B
2.	 Dip-switch C

1 2

3.1.7�	� Ultimato il montaggio
Ultimato il montaggio

–	chiudere la scatola elettrica
–	fissare con le viti
–	rimontare il fianchetto estetico dell'apparecchio
–	avvitare la vite superiore sul pannello di controllo
–	posizionare i copri vite

3.1.8�	 �Configurazioni versioni

�Versioni RS
Nelle versioni RS per controllare l'effetto radiante del pannello 
frontale effettuare i collegamenti.
Per effettuare i collegamenti

–	collegare l'apposito connettore alla scheda di espansio-
ne e all'uscita dell'elettrovalvola Y1

�� Fare riferimento ai paragrafi "Connessioni elettriche" delle 
specifiche schede per i collegamenti.

3.1.9�	� Modelli con attacchi idraulici a 
destra

I ventilconvettori della gamma AirLeaf sono realizzati con:
•	 attacchi idraulici della batteria posti sul lato sinistro 

dell'apparecchio
•	 collegamenti elettrici posti sul lato destro dell'apparec-

chio

�� In caso fosse necessario invertire la posizione degli attac-
chi idraulici della batteria dal lato sinistro (default) al lato 
destro, per effettuare i collegamenti elettrici al motore del 
ventilatore ed al microinterruttore sicurezza griglia è ne-
cessario utilizzare l'apposito Kit inversione attacchi idrau-
lici.
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�COMANDO SERIE M7 CODICE EEB749

4.1�	� Interfaccia

1.	 Area display
2.	 Area tasti

21

2

4.2�	� Installazione

4.2.1�	� Descrizione
il comando remoto a muro è un termostato elettronico a led 
con interfaccia tattile, con possibilità di controllo su più appa-
recchi dotati della stessa scheda elettronica. É dotato di sonda 
temperatura e umidità.

�� Il comando può controllare un massimo di 16 apparecchi.

4.2.2�	� Montaggio

�� Il pannello di comando per controllo a muro va installato 
all'interno di una scatola elettrica 503.

�� Prima di procedere all'installazione del comando per con-
trollo a muro è necessario predisporre la parete per l'allog-
gio dalla scatola elettrica 503.

Il controllo a muro va installato:
•	 su pareti interne
•	 ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento
•	 lontano da porte e finestre
•	 lontano da fonti di calore come caloriferi, ventilconvetto-

ri, fornelli, raggi diretti del sole

�� Il controllo a muro è fornito all'interno della confezione già 
assemblato.
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1.	 Base del comando
2.	 Comando per controllo a muro

1

2

Prima del montaggio a muro:
–	separare la base del comando dal pannello di comando

1.	 Viti di fissaggio
2.	 Base del comando
3.	 Fori per fissaggio alla scatola elettrica
4.	 Scatola elettrica 503

1

2

4

3

Per il fissaggio a muro del pannello di comando:
–	fissare con le viti la base del comando alla scatola elet-

trica 503
–	eseguire i collegamenti

�� Prima di eseguire i collegamenti verificare che la morset-
tiera del comando si trovi nel lato destro.

1.	 Scatola elettrica 503
2.	 Base del comando
3.	 Comando per controllo a muro

1

2

3

–	richiudere il pannello di comando

�� Fare attenzione a non schiacciare i conduttori al momento 
della chiusura del controllo.

4.3�	� Tabella abbinabilità comando-scheda

�� Verificare il corretto abbinamento scheda-comando con la 
seguente tabella.

Comando Scheda Descrizione

EEB749II
ESE745II 2 tubi

ESE748II 4 tubi
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4.4�	� Schema di collegamento singolo

M1	  Motore ventilatore DC Inverter
PE	  Collegamento terra
L-N	  Collegamento alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz / 1 A
Y1	  Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A)
Y2	  Elettrovalvola acqua 4 tubi (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A) 

(solo ESE748II)
CH/C1	 Contatto di richiesta generatore raffreddamento (es. chiller o 

pompa di calore reversibile). Si attiva parallelamente all'uscita 
dell'elettrovalvola (Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in 
modalità raffreddamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

BO/C2	Contatto di richiesta generatore riscaldamento (es. caldaia o pompa 
di calore). Si attiva parallelamente all'uscita dell'elettrovalvola 

(Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in modalità 
riscaldamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

CP	  Contatto presenza (Normalmente aperto)
-BA+	  Collegamento seriale per comando per controllo remoto a muro 

(rispettare la polarizzazione AB)
IN1	  Ingresso per contatto pulito 1 (non attivo)
H2/T2	  Sonda temperatura acqua 2 tubi
H4/T3	  Sonda temperatura acqua 4 tubi (solo ESE748II)
RS	  Cablaggio versione RS
HRS	  Sonda acqua versione RS (10 Ω)
LU	  Scheda per abbinamento tra comando e apparecchio
PU	  Scheda a bordo macchina

PE L N

Y2CHBO

H4 H2

CP

PU

LU

Y1

RS

HRS

230V AC
6V DC

UV

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.

�� Verificare il corretto abbinamento scheda-comando con la 
tabella abbinabilità.
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4.5�	� Schema di collegamento multiplo

1.	 Pannello di comando per controllo a muro serie M7
2.	 Morsettiera di collegamento apparecchio

3.	 Scheda elettronica
4.	 Scheda per abbinamento tra comando e apparecchio

ohm

1 2

3

4
4

3

LU LU

PU PU
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4.6�	� Collegamenti

4.6.1�	� Avvertenze preliminari

�� I morsetti per il collegamento del pannello di comando 
e del contatto presenza CP sono inseriti in una busta di 
plastica e posizionati sul lato interno del coperchio della 
scatola elettrica.

1.	 Morsetti

- +BA

1

I morsetti accettano:
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione da 0,2 a 1 mm²
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione 0,5 mm² se si collegano 

due conduttori nello stesso morsetto
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione massima 0,75 mm² se 

dotati di capocorda con collare in plastica

8 mm 0.2 - 1 mm2

Per collegare i cavi:
–	eseguire una spellatura di 8 mm
–	in caso di cavo rigido, inserire agevolmente
–	in caso di cavo flessibile, aiutarsi con una pinza a becchi
–	spingere a fondo i cavi
–	verificare il corretto fissaggio tirandoli leggermente

4.6.2�	� Pannello di comando

�� Il pannello comandi per controllo a muro è da ordinare 
separatamente.

Posizione delle morsettiere:

1.	 Morsettiera (Pannello vista posteriore)

1

1.	 Morsetti

1

- +BA

Per effettuare i collegamenti tra il pannello di comando 
per controllo a muro e la scheda:

–	collegare i cavi dell'alimentazione ai morsetti + -
–	collegare i cavi per il collegamento seriale ModBus ai 

morsetti A e B

4.6.3�	� Contatto presenza CP
Attraverso questo contatto è possibile collegare un dispositivo 
esterno che inibisce il funzionamento dell'apparecchio come 
ad esempio:

•	 contatto apertura finestra
•	 on/off remoto
•	 sensore infrarossi di presenza
•	 badge di abilitazione
•	 cambio stagione da remoto

Funzionamento
Il contatto è normalmente aperto.

–	 alla chiusura del contatto CP, connesso ad un con-
tatto pulito non in tensione, l'apparecchio si pone in 
stand-by
Sul display viene visualizzato CP.

–	 alla pressione di un tasto sul display il simbolo  
lampeggia

�� È vietato collegare l'ingresso CP in parallelo a quello di al-
tre schede elettroniche. Utilizzare contatti separati.
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Il contatto presenza CP è configurabile per il funzionamento 
in riscaldamento e in raffreddamento tramite la voce di (di-
gital input) del menu impostazioni "Selezionare l'input digita-
le" p. 22.

4.6.4�	� Collegamento seriale RS485
Il controllo remoto a muro può essere collegato attraverso 
una linea RS485 ad uno o più apparecchi, per un massimo 
di 16.
Gli apparecchi devono essere dotati di una scheda elettronica 
adatta alla remotizzazione.
Per il collegamento:

–	seguire quanto indicato sullo schema di collegamento
–	collegare rispettando le indicazioni A e B

�� Utilizzare un cavo bipolare schermato adatto per la con-
nessione seriale R S485 con sezione minima di 0,35 mm².

�� Tenere separato il cavo bipolare dai cavi d'alimentazione 
elettrica.

�� Eseguire un tracciato in modo da ridurre al minimo la lun-
ghezza delle deviazioni.

�� Terminare la linea con la resistenza da 120 Ω.

�� È vietato effettuare collegamenti a stella.

4.7�	� Funzioni

4.7.1�	� Menu base
Per accedere al menu base

–	 da display spento tenere premuto il tasto  per 10 
secondi
Il dispositivo si accende e compare .

–	 tenere premuto fino all'apparizione dell'indicazione 

–	 rilasciare il tasto 
compare il simbolo .

Per muoversi all'interno del menu
–	 utilizzare le icone  

Per selezionare le voci del menu e confermare le mo-
difiche

–	 premere l'icona 
Confermando la modifica si passa alla voce successiva.

Per uscire dal menu
–	 premere l'icona  per 10 secondi
–	 oppure attendere 30 secondi lo spegnimento auto-

matico

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne e le modifiche effettuate vengono salvate in au-
tomatico.

�Voci del menu

ot: Offset sonda AIR (regolazione sonda aria)

ur: Valore letto dal sensore di U.R.

ut: Offset sonda RH

uS: Setpoint umidità

uI: Isteresi umidità

CF: Scala

ub: Volume buzzer

�Impostare Offset sonda AIR
Per impostare la regolazione della sonda aria

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Di default è impostato a 0.
Il range di impostazione va da un minimo di -12,0 °C 
ad un massimo di 12,0 °C.

�Impostare Offset sonda RH

��Modificare soltanto dopo aver riscontrato effettivi scosta-
menti rispetto ad una reale misurazione effettuata con 
strumentazione professionale.

Per impostare la regolazione della sonda RH
–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

�Impostare il setpoint umidità
Per impostare il setpoint umidità

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Il range di impostazione varia da 20.0% a 90.0%.

�Impostare l'isteresi umidità
Per impostare l'isteresi umidità

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Il range di impostazione va da un minimo di 1 ad un 
massimo di 30.
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�Scala
Per modificare l'unità di misura della temperatura

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 selezionare °C o °F
–	 premere  per confermare

Di default l'unità di misura della temperatura è °C.

�Regolare il volume
Per modificare il volume del comando

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Il range di impostazione del volume va da 00 (minimo) 
a 03 (massimo).

�� Il volume cambia dopo aver confermato la modifica.

4.7.2�	� Menu avanzato

�� Per accedere al menu avanzato è prima necessa-
rio accedere al menu base. Vedi paragrafo "Menu 
base" p. 21.

Attraverso il pannello di comando è possibile accedere al 
menu avanzato.

Per accedere al menu avanzato
–	 dal menu base premere 

Compare .
–	 premere 1 volta il tasto 

Compare .
–	 premere  per confermare e accedere

Si accede al menu avanzato.

Per muoversi all'interno del menu
–	 utilizzare le icone  

Per selezionare le voci del menu e confermare le mo-
difiche

–	 premere  per 2 secondi
Confermando la modifica si passa alla voce successiva.

Per uscire dal menu
–	 premere  per circa 10 secondi

Compare .
–	 premere  per circa 10 secondi

Il display si spegne.
–	 oppure attendere 30 secondi dall'ultima azione

Il display viene spento in automatico.

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne.

�Voci del menu

Ad: Non utilizzato

Pr: Non utilizzato

di: Opzioni per l'input digitale

rH: Opzioni radiante riscaldamento con R20

rC: Opzioni radiante raffreddamento con R20

UC: Non utilizzato

Ac: Non utilizzato

Ah: Non utilizzato

Fr: Non utilizzato

�Selezionare l'input digitale
Per modificare l'input digitale

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 selezionare CP per contatto presenza (default)
–	 selezionare CO per cooling open
–	 selezionare CC per cooling close
–	 premere  per confermare

Di default l'input digitale è impostato su CP.

�� Per tornare alle impostazioni di default impostare l'input 
digitale su "CP".

�� Selezionando uno degli altri input (CO, CC), la stagionalità 
viene bloccata e non è più possibile modificarla attraverso 
il tasto  del comando.

�Impostare la voce opzioni radiante in 
riscaldamento con R20

�� Per modificare la funzione rH è necessario essere in pos-
sesso dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.

�� Per modificare le impostazioni fare riferimento al foglio 
istruzioni dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.

�Impostare la voce opzioni radiante in 
raffreddamento con R20

�� Per modificare la funzione rC è necessario essere in pos-
sesso dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.

�� Per modificare le impostazioni fare riferimento al foglio 
istruzioni dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.



23

Comando serie M7 Codice EEB749

4.7.3�	� Abbinamento tra comando e apparecchio
Per effettuare l'abbinamento tra comando e apparec-
chio

–	 da comando acceso premere contemporaneamente 
 e  per circa 10 secondi

Nell'area display, dove viene indicato il setpoint com-
pare il numero dei dispositivi collegati.
Il valore indicato lampeggia.

1.	 LED rosso
2.	 LED verde
3.	 Pulsante nero
4.	 Scatola elettrica

1

2

4

3

Sulla scatola elettrica a bordo macchina
–	 premere il pulsante nero per 3 secondi

Il LED verde lampeggia.
Il LED rosso è acceso.

–	 attendere che la procedura termini
Il LED verde smette di lampeggiare.

Sul pannello di comando a muro
Compare il numero assegnato al fancoil.
Poi compare il numero dei dispositivi collegati.

–	 premere  per uscire dal menu

�Reset dell'abbinamento

�� Per effettuare il reset delle impostazioni di abbi-
namento è prima necessario accedere al "Menu 
base" p. 21.

Per effettuare il reset delle impostazioni di abbina-
mento

–	 accedere al menu base
–	 premere 
–	 premere 

Fino ad arrivare al menu  .
–	 premere 

Per effettuare il reset di un solo fancoil
Compare 

–	 premere 
Compare 

–	 premere  per accedere al menu
–	 utilizzare le icone   per spostarsi all'interno del 

menu
Compaiono i numeri di assegnazione dati ai fancoil.

–	 selezionare il fancoil che si vuole resettare
–	 premere  per confermare

Compare  accompagnato da un segnale acustico.
Il dispositivo è stato rimosso.

Per uscire dall'impostazione 
–	 premere  per 5 secondi

Si esce dall'impostazione 
Torna al menu 02.

Per effettuare il reset di tutti i fancoil
Compare 

–	 premere  fino alla comparsa di 
Compare 

–	 premere  per accedere al menu
–	 utilizzare le icone   per spostarsi all'interno del 

menu
–	 selezionare No per mantenere tutti i fancoil
–	 selezionare Yes per effettuare il reset dei fancoil
–	 premere  per confermare

�Funzionamento interfaccia LED presente 
sulla scatola elettrica

Se il dispositivo è in fase di abbinamento
Il LED verde lampeggia.

Se il dispositivo è abbinato e funzionante
Il LED verde è acceso.

Se il dispositivo non è stato abbinato e non è funzio-
nante

Il LED verde è spento.
Il LED rosso è acceso.

Se il dispositivo è in stato di allarme
Il LED rosso lampeggia.

�� Il LED rosso lampeggerà in base al tipo di allarme. Per ve-
rificare il tipo di allarme fare riferimento al paragrafo suc-
cessivo "Segnalazione errori" p. 24.

Se manca la comunicazione con il comando
Il LED verde e il LED rosso lampeggeranno con caden-
za di un secondo.
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4.7.4�	� Segnalazione errori
La scheda a bordo è dotata di led grazie al quale è possibile 
intuire lo stato di funzionamento.

1.	 LED

1

�� Il LED presente sul coperchio della scatola elettrica esegue 
le stesse funzioni del LED presente sulla scheda a bordo 
macchina.

�� Con il LED lampeggiante vengono segnalati degli errori.

�� Con il LED acceso viene indicato che non ci sono errori.

Segnalazioni LED
–	 LED lampeggiante

Segnalati errori da visualizzare a display.
–	 LED spento

Comando a muro spento
–	 LED lampeggio continuo con pausa tra un lampeg-

gio e l'altro
Allarme temperatura acqua non idonea.

–	 LED acceso
Comando a muro acceso e nessun allarme presente.

–	 LED 2 lampeggi / pausa
Allarme motore ventilatore interno guasto o scollega-
to.

–	 LED 3 lampeggi / pausa
Allarme sonda H2/T2 di temperatura acqua scollegata 
o guasta.

–	 LED 6 lampeggi / pausa
Allarme errore di comunicazione con pannello di co-
mando a muro.

4.7.5�	� Visualizzazione allarmi sul 
pannello di comando a muro

�� In caso di allarme l'apparecchio mantiene comunque delle 
funzioni attive.

�� Per indicare gli allarmi sul pannello comando per controllo 
a muro viene visualizzato il simbolo fisso .

�� Per accedere al menu impostazioni è prima neces-
sario accedere al menu base. Vedi paragrafo "Menu 
base" p. 21.

Per visualizzare gli errori sul pannello di comando a 
muro

–	 accedere al menu base
–	 premere 

Compare .
–	 premere 

Compare .
–	 premere  per accedere al menu

Successivamente compare il numero assegnato al fan-
coil e poi viene visualizzato l'errore.

Allarmi visualizzati a display
–	 E2	  Motore ventilatore interno guasto o 

scollegato
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E3	  Sonda H2/T2 di temperatura acqua scol-
legata o guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E5	  Sonda H4/T3 dell'acqua per il riscalda-
mento scollegata o guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E6	  Temperatura acqua non idonea con im-
postazione della funzione stagione automatica
Il fancoil esegue le funzioni di riscaldamento e di raf-
freddamento in modo scorretto. Non è possibile atti-
vare alcun funzionamento dell'apparecchio.

–	 E8	  Errore di comunicazione
Errore di comunicazione tra il pannello di comando a 
muro e il fancoil.

–	 h2o	  Temperatura acqua non idonea
In riscaldamento la temperatura dell'acqua è inferiore 
a 30 °C.
In raffreddamento la temperatura dell'acqua è supe-
riore a 20 °C.

�� L'errore E8 viene visualizzato senza effettuare la procedura 
di visualizzazione degli errori sul pannello di comando a 
muro.
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�COMANDO SERIE M7 CODICE EGB749

5.1�	� Interfaccia

1.	 Area display
2.	 Area tasti

21

2

5.2�	� Installazione

5.2.1�	� Descrizione
il comando remoto a muro è un termostato elettronico a led 
con interfaccia tattile, con possibilità di controllo su più appa-
recchi dotati della stessa scheda elettronica. É dotato di sonda 
temperatura e umidità.

�� Il comando può controllare un massimo di 16 apparecchi.

5.2.2�	� Montaggio

�� Il pannello di comando per controllo a muro va installato 
all'interno di una scatola elettrica 503.

�� Prima di procedere all'installazione del comando per con-
trollo a muro è necessario predisporre la parete per l'allog-
gio dalla scatola elettrica 503.

l controllo a muro va installato:
•	 su pareti interne
•	 ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento
•	 lontano da porte e finestre
•	 lontano da fonti di calore come caloriferi, ventilconvetto-

ri, fornelli, raggi diretti del sole
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�� Il controllo a muro è fornito all'interno della confezione già 
assemblato.

1.	 Base del comando
2.	 Comando per controllo a muro

1

2

Prima del montaggio a muro:
–	separare la base del comando costituita da una lamiera 

dal pannello di comando

1.	 Viti di fissaggio
2.	 Base del comando
3.	 Fori per fissaggio alla scatola elettrica
4.	 Scatola elettrica 503

1

2

4

3

Per il fissaggio a muro del pannello di comando:
–	fissare con le viti la base del comando alla scatola elet-

trica 503
–	eseguire i collegamenti

�� Prima di eseguire i collegamenti verificare che la morset-
tiera del comando si trovi nel lato destro.

1.	 Scatola elettrica 503
2.	 Base del comando
3.	 Comando per controllo a muro

1

2

3

–	richiudere il pannello di comando

�� Fare attenzione a non schiacciare i conduttori al momento 
della chiusura del controllo.

5.3�	� Tabella abbinabilità comando-scheda

�� Verificare il corretto abbinamento scheda-comando con la 
seguente tabella.

Comando Scheda Descrizione

EGB749II
ESE746II 2 tubi

ESE741II 4 tubi
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5.4�	� Schema di collegamento singolo

M1	  Motore ventilatore DC Inverter
PE	  Collegamento terra
L-N	  Collegamento alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz / 1 A
Y1	  Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A)
Y2	  Elettrovalvola acqua 4 tubi (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A) 

(solo ESE748II)
CH/C1	 Contatto di richiesta generatore raffreddamento (es. chiller o 

pompa di calore reversibile). Si attiva parallelamente all'uscita 
dell'elettrovalvola (Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in 
modalità raffreddamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

BO/C2	Contatto di richiesta generatore riscaldamento (es. caldaia o pompa 
di calore). Si attiva parallelamente all'uscita dell'elettrovalvola 

(Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in modalità 
riscaldamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

CP	  Contatto presenza (Normalmente aperto)
IN1	  Ingresso per contatto pulito 1 (non attivo)
H2/T2	  Sonda temperatura acqua 2 tubi
H4/T3	  Sonda temperatura acqua 4 tubi (solo ESE748II)
RS	  Cablaggio versione RS
HRS	  Sonda acqua versione RS (10 Ω)
PU	  Scheda a bordo macchina
LU	  Scheda per abbinamento tra comando e apparecchio

PE L N

Y2Y1 CHBO

H4

��

��

H2

CP

12 V-DC 1A
!

NC
NC

RS

HRS

230V AC
6V DC

UV

�� É possibile effettuare l'alimentazione del comando 
sia attraverso un alimentatore separato 12 V-DC 1A 
(non fornito a corredo) che tramite il collegamento 
ai contatti - + presenti sulla scheda.

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.



28

Comando serie M7 Codice EGB749

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.

�� Verificare il corretto abbinamento scheda-comando con la 
tabella abbinabilità.

5.5�	� Schema di collegamento multiplo

1.	 Pannello di comando per controllo a muro serie M7
2.	 Morsettiera di collegamento apparecchio

3.	 Scheda elettronica
4.	 Scheda per abbinamento tra comando e apparecchio

12 V-DC 1A

1 2

3
3

4 4

!

��

��

��

��

�� É possibile effettuare l'alimentazione del comando sia at-
traverso un alimentatore separato 12 V-dc (non fornito a 
corredo) che tramite il collegamento ai contatti - + presenti 
sulla scheda.
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5.6�	� Collegamenti

5.6.1�	� Avvertenze preliminari

�� I morsetti per il collegamento del pannello di comando 
e del contatto presenza CP sono inseriti in una busta di 
plastica e posizionati sul lato interno del coperchio della 
scatola elettrica.

1.	 Morsetti

- +BA

1

I morsetti accettano:
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione da 0,2 a 1 mm²
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione 0,5 mm² se si collegano 

due conduttori nello stesso morsetto
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione massima 0,75 mm² se 

dotati di capocorda con collare in plastica

8 mm 0.2 - 1 mm2

Per collegare i cavi:
–	eseguire una spellatura
–	in caso di cavo rigido, inserire agevolmente
–	in caso di cavo flessibile, aiutarsi con una pinza a becchi
–	spingere a fondo i cavi
–	verificare il corretto fissaggio tirandoli leggermente

5.6.2�	� Pannello di comando

�� Il pannello comandi per controllo a muro è da ordinare 
separatamente.

Posizione delle morsettiere:

1.	 Morsettiera (Pannello vista posteriore)

1

1.	 Morsetti

1

- +BA

Per effettuare i collegamenti tra il pannello di comando 
per controllo a muro e la scheda:

–	collegare i cavi dell'alimentazione ad un'alimentazione 
12 V-dc

5.6.3�	� Contatto presenza CP
Attraverso questo contatto è possibile collegare un dispositivo 
esterno che inibisce il funzionamento dell'apparecchio come 
ad esempio:

•	 contatto apertura finestra
•	 on/off remoto
•	 sensore infrarossi di presenza
•	 badge di abilitazione
•	 cambio stagione da remoto

Funzionamento
Il contatto è normalmente aperto.

–	 alla chiusura del contatto CP, connesso ad un con-
tatto pulito non in tensione, l'apparecchio si pone in 
stand-by
Sul display viene visualizzato CP.

–	 alla pressione di un tasto sul display il simbolo  
lampeggia

�� È vietato collegare l'ingresso CP in parallelo a quello di al-
tre schede elettroniche. Utilizzare contatti separati.
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Il contatto presenza CP è configurabile per il funzionamento 
in riscaldamento e in raffreddamento tramite la voce di (di-
gital input) del menu impostazioni "Selezionare l'input digita-
le" p. 22.

5.6.4�	� Collegamento Bluetooth
Il controllo remoto a muro può essere collegato attraverso il 
Bluetooth ad uno o più apparecchi, per un massimo di 16.
Gli apparecchi devono essere dotati di una scheda elettronica 
adatta alla remotizzazione.

5.7�	� Funzioni

5.7.1�	� Menu base
Per accedere al menu base

–	 da display spento tenere premuto il tasto  per 10 
secondi
Il dispositivo si accende e compare .

–	 tenere premuto fino all'apparizione dell'indicazione 

–	 rilasciare il tasto 
compare il simbolo .

Per muoversi all'interno del menu
–	 utilizzare le icone  

Per selezionare le voci del menu e confermare le mo-
difiche

–	 premere l'icona 
Confermando la modifica si passa alla voce successiva.

Per uscire dal menu
–	 premere l'icona  per 10 secondi
–	 oppure attendere 30 secondi lo spegnimento auto-

matico

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne e le modifiche effettuate vengono salvate in au-
tomatico.

�Voci del menu

ot: Offset sonda AIR (regolazione sonda aria)

ur: Valore letto dal sensore di U.R.

ut: Offset sonda RH

uS: Setpoint umidità

ui: Isteresi umidità

CF: Scala

ub: Volume buzzer

�Impostare Offset sonda AIR
Per impostare la regolazione della sonda aria

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Di default è impostato a 0.
Il range di impostazione va da un minimo di -12,0 °C 
ad un massimo di 12,0 °C.

�Impostare Offset sonda RH

��Modificare soltanto dopo aver riscontrato effettivi scosta-
menti rispetto ad una reale misurazione effettuata con 
strumentazione professionale.

Per impostare la regolazione della sonda RH
–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

�Impostare il setpoint umidità
Per impostare il setpoint umidità

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Il range di impostazione varia da 20.0% a 90.0%.

�Impostare l'isteresi umidità
Per impostare l'isteresi umidità

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Il range di impostazione va da un minimo di 1 ad un 
massimo di 30.

�Scala
Per modificare l'unità di misura della temperatura

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 selezionare °C o °F
–	 premere  per confermare

Di default l'unità di misura della temperatura è °C.

�Regolare il volume buzzer
Per modificare il volume del comando

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  
–	 premere  per confermare

Il range di impostazione del volume va da 00 (minimo) 
a 03 (massimo).

�� Il volume cambia dopo aver confermato la modifica.
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5.7.2�	� Menu avanzato

�� Per accedere al menu avanzato è prima necessa-
rio accedere al menu base. Vedi paragrafo "Menu 
base" p. 21.

Attraverso il pannello di comando è possibile accedere al 
menu avanzato.

Per accedere al menu avanzato
–	 dal menu base premere 

Compare .
–	 premere 1 volta il tasto 

Compare .
–	 premere  per confermare e accedere

Si accede al menu avanzato.

Per muoversi all'interno del menu
–	 utilizzare le icone  

Per selezionare le voci del menu e confermare le mo-
difiche

–	 premere  per 2 secondi
Confermando la modifica si passa alla voce successiva.

Per uscire dal menu
–	 premere  per circa 10 secondi

Compare .
–	 premere  per circa 10 secondi

Il display si spegne.
–	 oppure attendere 30 secondi dall'ultima azione

Il display viene spento in automatico.

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne.

�Voci del menu

Ad: Non utilizzato

Pr: Non utilizzato

di: Opzioni per l'input digitale

rH: Opzioni radiante riscaldamento con R20

rC: Opzioni radiante raffreddamento con R20

UC: Non utilizzato

Ac: Non utilizzato

Ah: Non utilizzato

Fr: Non utilizzato

�Selezionare l'input digitale
Per modificare l'input digitale

–	 selezionare 
–	 premere  per modificare le impostazioni
–	 selezionare CP per contatto presenza (default)
–	 selezionare CO per cooling open
–	 selezionare CC per cooling close
–	 premere  per confermare

Di default l'input digitale è impostato su CP.

�� Per tornare alle impostazioni di default impostare l'input 
digitale su "CP".

�� Selezionando uno degli altri input (CO, CC), la stagionalità 
viene bloccata e non è più possibile modificarla attraverso 
il tasto  del comando.

�Impostare la voce opzioni radiante in 
riscaldamento con R20

�� Per modificare la funzione rH è necessario essere in pos-
sesso dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.

�� Per modificare le impostazioni fare riferimento al foglio 
istruzioni dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.

�Impostare la voce opzioni radiante in 
raffreddamento con R20

�� Per modificare la funzione rC è necessario essere in pos-
sesso dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.

�� Per modificare le impostazioni fare riferimento al foglio 
istruzioni dell'accessorio MZS - Modulo di zona singolo per 
impianto radiante, codice EG1028II.

5.7.3�	� Abbinamento tra comando e apparecchio
Per effettuare l'abbinamento tra comando e apparec-
chio

–	 da comando acceso premere contemporaneamente 
 e  per circa 10 secondi

Nell'area display, dove viene indicato il setpoint com-
pare il numero dei dispositivi collegati.
Il valore indicato lampeggia.
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1.	 LED rosso
2.	 LED verde
3.	 Pulsante nero
4.	 Scatola elettrica

1

2

4

3

Sulla scatola elettrica a bordo macchina
–	 premere il pulsante nero per 3 secondi

Il LED verde lampeggia.
Il LED rosso è acceso.

–	 attendere che la procedura termini
Il LED verde smette di lampeggiare.

Sul pannello di comando a muro
Compare il numero assegnato al fancoil.
Poi compare il numero dei dispositivi collegati.

–	 premere  per uscire dal menu

�Reset dell'abbinamento

�� Per effettuare il reset delle impostazioni di abbi-
namento è prima necessario accedere al "Menu 
base" p. 21.

Per effettuare il reset delle impostazioni di abbina-
mento

–	 accedere al menu base
–	 premere 
–	 premere 

Fino ad arrivare al menu  .
–	 premere 

Per effettuare il reset di un solo fancoil
Compare 

–	 premere 
Compare 

–	 premere  per accedere al menu
–	 utilizzare le icone   per spostarsi all'interno del 

menu
Compaiono i numeri di assegnazione dati ai fancoil.

–	 selezionare il fancoil che si vuole resettare
–	 premere  per confermare

Compare  accompagnato da un segnale acustico.
Il dispositivo è stato rimosso.

Per uscire dall'impostazione 
–	 premere  per 5 secondi

Si esce dall'impostazione 
Torna al menu 02.

Per effettuare il reset di tutti i fancoil
Compare 

–	 premere  fino alla comparsa di 
Compare 

–	 premere  per accedere al menu
–	 utilizzare le icone   per spostarsi all'interno del 

menu
–	 selezionare No per mantenere tutti i fancoil
–	 selezionare Yes per effettuare il reset dei fancoil
–	 premere  per confermare

�Funzionamento interfaccia LED presente 
sulla scatola elettrica

Se il dispositivo è in provisioning
Il LED verde lampeggia.

Se il dispositivo è provvisionato e funzionante
Il LED verde è acceso.

Se il dispositivo non è stato provvisionato e non è fun-
zionante

Il LED verde è spento.
Il LED rosso è acceso.

Se il dispositivo è in stato di allarme
Il LED rosso lampeggia.

�� Il LED rosso lampeggerà in base al tipo di allarme. Per ve-
rificare il tipo di allarme fare riferimento al paragrafo suc-
cessivo "Segnalazione errori" p. 32.

Se manca la comunicazione con il comando
Il LED verde e il LED rosso lampeggeranno con caden-
za di un secondo.

5.7.4�	� Segnalazione errori
La scheda a bordo è dotata di led grazie al quale è possibile 
intuire lo stato di funzionamento.

1.	 LED

1

�� Una volta eseguito l'abbinamento, il led rosso presente sul 
coperchio della scatola elettrica esegue le stesse funzioni 
del LED presente sulla scheda a bordo macchina.

�� Con il LED lampeggiante vengono segnalati degli errori.

�� Con il LED acceso viene indicato che non ci sono errori.
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Segnalazioni LED
–	 LED lampeggiante

Segnalati errori da visualizzare a display.
–	 LED spento

Comando a muro spento.
–	 LED lampeggio continuo con pausa tra un lampeg-

gio e l'altro
Allarme temperatura acqua non idonea.

–	 LED acceso
Comando a muro acceso e nessun allarme acceso.

–	 LED 2 lampeggi / pausa
Allarme motore ventilatore interno guasto o scollega-
to.

–	 LED 3 lampeggi / pausa
Allarme sonda H2/T2 di temperatura acqua scollegata 
o guasta.

–	 LED 6 lampeggi / pausa
Allarme errore di comunicazione con pannello di co-
mando a muro.

5.7.5�	� Visualizzazione allarmi a display

�� In caso di allarme l'apparecchio mantiene comunque delle 
funzioni attive.

�� Per indicare gli allarmi sul pannello di comando per con-
trollo a muro viene visualizzato il simbolo .

�� Per accedere al menu impostazioni è prima neces-
sario accedere al menu base. Vedi paragrafo "Menu 
base" p. 30.

Per visualizzare gli errori sul pannello di comando a 
muro

–	 accedere al menu base
–	 premere 

Compare .
–	 premere 

Compare .
–	 premere  per accedere al menu

Successivamente compare il numero assegnato al fan-
coil e poi viene visualizzato l'errore.

Allarmi visualizzati a display
–	 E2	  Motore ventilatore interno guasto o 

scollegato
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E3	  Sonda H2/T2 di temperatura acqua scol-
legata o guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E5	  Sonda H4/T3 dell'acqua per il riscalda-
mento scollegata o guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E6	  Temperatura acqua non idonea con im-
postazione della funzione stagione automatica
Il fancoil esegue le funzioni di riscaldamento e di raf-
freddamento in modo scorretto. Non è possibile atti-
vare alcun funzionamento dell'apparecchio.

–	 E7	  Allarme comunicazione modulo
Comunicazione Bluetooth non funzionante.

–	 E8	  Errore di comunicazione
Errore di comunicazione tra il pannello di comando a 
muro e il fancoil.

–	 h2o	  Temperatura acqua non idonea
In riscaldamento la temperatura dell'acqua è inferiore 
a 30 °C.
In raffreddamento la temperatura dell'acqua è supe-
riore a 20 °C.

�� Gli errori E7 e E8 vengono visualizzati senza effettuare la 
procedura di visualizzazione degli errori sul pannello di co-
mando a muro.

�� L'allarme E7 è un errore che si verifica soltanto con il pan-
nello di comando per controllo a muro con collegamento 
Bluetooth (Cod. EGB749II).
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�COMANDO REMOTO EEA649 - EEB649 / EFA649 - EFB649

6.1�	� Interfaccia

1.	 Area display
2.	 Area tasti

1 2

6.2�	� Installazione

6.2.1�	� Descrizione
Il comando a parete è un termostato elettronico con possibi-
lità di controllo su più apparecchi dotati della stessa scheda 
elettronica. È dotato di sonda di temperatura.

�� Il comando può controllare un massimo di 30 apparecchi.

�� La sonda di temperatura può essere remotizzata in uno 
degli apparecchi collegati.

6.2.2�	� Montaggio

Il controllo a parete va installato:
•	 su pareti interne
•	 ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento
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•	 lontano da porte e finestre
•	 lontano da fonti di calore come caloriferi, ventilconvetto-

ri, fornelli, raggi diretti del sole

�� Il controllo remoto a muro è fornito all'interno della confe-
zione già assemblato.

1.	 Dentini

1

1

Prima del montaggio a muro:
–	sganciare i dentini di fissaggio posizionati nel lato poste-

riore del comando
–	separare la base dal comando
–	utilizzare la base come dima per tracciare i punti di fis-

saggio

A	 Base del comando
B	 Fori per il fissaggio a parete
C	 Viti
D	 Foro per il passaggio delle connessioni elettriche

1

2

2

4

3

Per il fissaggio a muro del controllo:
–	forare la parete
–	passare i cavi elettrici attraverso il foro predisposto
–	fissare la base del controllo alla parete utilizzando viti e 

tasselli adeguati
–	eseguire i collegamenti elettrici
–	richiudere il comando

�� Fare attenzione a non schiacciare i conduttori al momento 
della chiusura del comando.

6.2.3�	� Settaggio funzioni ausiliarie dip-
switch

�� Sulla scheda elettronica del comando sono posizionati 
due dip-switch per la configurazione del funzionamento 
dell'apparecchio in funzione delle necessità.

Dip-switch C
•	 modifica la logica del funzionamento notturno in riscal-

damento
•	 in posizione ON viene inibita la ventilazione permetten-

do all'apparecchio di riscaldare gli ambienti mediante 
irraggiamento e convezione naturale come avviene nei 
radiatori tradizionali

•	 in posizione OFF il ventilatore funziona normalmente

Dip-switch B
•	 modifica la ventilazione in raffreddamento
•	 in posizione ON viene abilitata la ventilazione continua 

alla minima velocità anche dopo il raggiungimento del 
setpoint per consentire un più regolare funzionamen-
to della sonda temperatura ed evitare la stratificazione 
dell'aria

•	 in posizione OFF la ventilazione avviene ciclicamente, 4 
min ON - 10 min OFF

1.	 Dip-switch B
2.	 Dip-switch C

1 2

6.3�	� Tabella abbinabilità comando-scheda

�� Verificare il corretto abbinamento scheda-comando con la 
seguente tabella.

Comando Scheda Descrizione
EEA649II - EFA649II ESE645II 2 tubi

EEB649II - EFB649II ESE648II 4 tubi
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6.4�	� Schema di collegamento singolo

M1	  Motore ventilatore DC Inverter
PE	  Collegamento terra
L-N	  Collegamento alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz / 1 A
Y1	  Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A)
Y2	  Elettrovalvola acqua 4 tubi (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A) 

(solo ESE648II)
CH/C1	 Contatto di richiesta generatore raffreddamento (es. chiller o 

pompa di calore reversibile). Si attiva parallelamente all'uscita 
dell'elettrovalvola (Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in 
modalità raffreddamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

BO/C2	 Contatto di richiesta generatore riscaldamento (es. caldaia o 
pompa di calore). Si attiva parallelamente all'uscita dell'elettrovalvola 
(Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in modalità 
raffreddamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

CP	  Contatto presenza (Normalmente aperto)
-BA+	  Collegamento seriale per comando remoto a muro (rispettare la 

polarizzazione AB)
H2/T2	  Sonda temperatura acqua 2 tubi
H4/T3	  Sonda temperatura acqua 4 tubi (solo ESE648II)
RS	  Cablaggio versione RS
HRS	  Sonda acqua versione RS (10 Ω)

PE L N

Y1 Y2CHBO

H2H4

AIR
F30

+ A B
CP

AA B B- -

RS

HRS

230V AC
6V DC

UV

�� In caso fosse presente un generatore unico per riscalda-
mento e raffreddamento (es. pompa di calore), è sufficien-
te collegare i due contatti C1 e C2 in parallelo e portare 2 
fili al generatore.

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.
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�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.

�� Verificare il corretto abbinamento scheda-comando con la 
tabella abbinabilità.

6.5�	� Schema di collegamento multiplo

1.	 Pannello di comando per controllo a muro serie M7
2.	 Morsettiera di collegamento apparecchio

3.	 Scheda elettronica

ohm

1

2

3 3

F30 F30
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6.6�	� Collegamenti

6.6.1�	� Avvertenze preliminari

�� I morsetti per il collegamento del pannello di comando 
e del contatto presenza CP sono inseriti in una busta di 
plastica e posizionati sul lato interno del coperchio della 
scatola elettrica.

1.	 Morsetti

- +BA

1

I morsetti accettano:
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione da 0,2 a 1 mm²
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione 0,5 mm² se si collegano 

due conduttori nello stesso morsetto
•	 cavi rigidi o flessibili con sezione massima 0,75 mm² se 

dotati di capocorda con collare in plastica

8 mm 0.2 - 1 mm2

Per collegare i cavi:
–	eseguire una spellatura di 8 mm
–	in caso di cavo rigido, inserire agevolmente
–	in caso di cavo flessibile, aiutarsi con una pinza a becchi
–	spingere a fondo i cavi
–	verificare il corretto fissaggio tirandoli leggermente

6.6.2�	� Pannello di comando

�� Il pannello comandi per controllo a muro è da ordinare 
separatamente.

Posizione delle morsettiere:

1.	 Morsetti

1

- +BA

Per effettuare i collegamenti tra il pannello di comando 
per controllo a muro e la scheda:

–	collegare i cavi dell'alimentazione ai morsetti + -
–	collegare i cavi per il collegamento seriale ModBus ai 

morsetti A e B

6.6.3�	� Contatto presenza CP
Attraverso questo contatto è possibile collegare un dispositivo 
esterno che inibisce il funzionamento dell'apparecchio come 
ad esempio:

•	 contatto apertura finestra
•	 on/off remoto
•	 sensore infrarossi di presenza
•	 badge di abilitazione
•	 cambio stagione da remoto

Funzionamento
Il contatto è normalmente aperto.

–	 alla chiusura del contatto CP, connesso ad un con-
tatto pulito non in tensione, l'apparecchio si pone in 
stand-by
Sul display viene visualizzato CP.

–	 alla pressione di un tasto sul display il simbolo  
lampeggia

�� È vietato collegare l'ingresso CP in parallelo a quello di al-
tre schede elettroniche. In questo caso utilizzare contatti 
separati.

Il contatto presenza CP è configurabile per il funzionamento 
in riscaldamento o in raffreddamento, tramite la voce di (Di-
gital Input) del menu impostazioni. "Selezionare il Digital In-
put" p. 39.

6.6.4�	� Collegamento seriale RS485
Il controllo remoto a muro può essere collegato attraverso 
una linea RS485 ad uno o più apparecchi, per un massimo 
di 30.
Gli apparecchi devono essere dotati di una scheda elettronica 
adatta alla remotizzazione.

Per il collegamento:
–	seguire quanto indicato sullo schema di collegamento
–	collegare rispettando le indicazioni "A" e "B"

�� Utilizzare un cavo bipolare schermato adatto per la con-
nessione seriale RS485 con sezione minima di 0,35 mm².
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�� Tenere separato il cavo bipolare dai cavi d'alimentazione 
elettrica.

�� Eseguire un tracciato in modo da ridurre al minimo la lun-
ghezza delle deviazioni.

�� Terminare la linea con la resistenza da 120 Ω.

�� È vietato effettuare collegamenti a stella.

6.7�	� Funzioni

6.7.1�	� Menu avanzato

�� Attraverso il comando è possibile accedere al menu avan-
zato.

Per accedere al menu avanzato
–	 da display spento tenere premuto il tasto  per 10 

secondi
Il dispositivo si accende e compare la temperatura.

–	 tenere premuto fino all'apparizione dell'indicazione 

Per muoversi all'interno del menu
–	 utilizzare le icone  

Per selezionare le voci del menu e confermare le mo-
difiche

–	 premere l'icona  per 2 secondi
Durante la modifica il simbolo lampeggia per ricorda-
re che ci si trova nel menu secondario.
Confermando la modifica si passa alla voce successiva.

Per uscire dal menu
–	 premere l'icona  per 10 secondi
–	 oppure attendere 30 secondi lo spegnimento auto-

matico

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne.

�Voci del menu

Ad: Indirizzo Modbus

uu: Wifi

Ub: Regolare il volume buzzer

br: Regolare la luminosità del comando

di: Digital input

UC: Opzioni lampada UV

rH: Non utilizzato

rC: Non utilizzato

hb: Non utilizzato

Ab: Non utilizzato

rb: Reset Modbus

Fr: Reset di fabbrica

ot: Offset sonda T

oh: Non utilizzato

Sc: Scala

rE: Non utilizzato

�Impostare l'indirizzo modbus del controllo
Per impostare l'indirizzo modbus

–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di impostazione va da un minimo di 01 ad un 
massimo di 99.

�Abilitare o disabilitare il Wifi
Per abilitare o disabilitare il Wifi

–	 selezionare 
–	 selezionare "YS" per abilitare il wifi
–	 selezionare "rs" per resettare le impostazioni
–	 selezionare "no" per disabilitare il wifi

Di default il wifi è abilitato.

��Questa funzione è utilizzabile solo per i comandi con sche-
da WiFi integrata (EFA649 - EFB649).

�Regolare il volume buzzer
Per modificare il volume del comando

–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di impostazione del volume va da 00 (minimo) 
a 03 (massimo).

�� Il volume cambia dopo aver confermato la modifica.

�Regolare la luminosità del comando
Per regolare la luminosità del comando

–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di regolazione della luminosità va da 00 a 01.

�� La luminosità del display cambia dopo aver confermato la 
modifica.

�� È possibile ridurre la luminosità del display anche attraver-
so i tasti del comando, Da display spento, tenere premuto 

 per circa 20 secondi, comparirà la scritta "01". Premere 
 per diminuire la luminosità "00". Attendere 30 secondi 

la verifica della corretta impostazione.

�Selezionare il Digital Input
Per modificare il Digital Input

–	 selezionare 
–	 selezionare CP per contatto pulito (default)
–	 selezionare CO per cooling open
–	 selezionare CC per cooling close

Di default l'input digitale è impostato su CP.

�� Per tornare alle impostazioni di default impostare l'input 
digitale su "CP".

�� Selezionando uno degli altri input (CO, CC), la stagionalità 
viene bloccata e non è più possibile modificarla attraverso 
il tasto  del comando.



40

Comando remoto EEA649 - EEB649 / EFA649 - EFB649

�Opzione lampada UV
Per abilitare l'opzione lampada UV

–	 selezionare 
–	 utilizzare le icone   per spostarsi all'interno del 

menu
–	 selezionare No per disabilitare l'opzione lampada 

UV
–	 selezionare RE per abilitare l'opzione lampada UV 

con funzionamento residenziale (solo con una ven-
tola attiva)

–	 selezionare SA per abilitare l'opzione lampada UV 
(con funzionamento sanitario sempre acceso)

–	 premere  per confermare
Di default l'opzione lampada UV è impostata su No.

�Reset Modbus
–	 selezionare 
–	 selezionare "no" per mantenere le impostazioni cor-

renti
–	 selezionare "YS" per resettare l'indirizzo e i registri

�Reset di fabbrica
Per resettare il comando remoto portandolo alle im-
postazioni di fabbrica

–	 selezionare 
–	 selezionare "YS" per resettare le impostazioni
–	 selezionare "no" per mantenere le impostazioni cor-

renti

�Regolazione offset sonda T (sonda 
temperatura ambiente)

Per regolare la sonda T
–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di regolazione va da -9 a 12.

�� Utilizzare questa regolazione con molta cautela.

��Questa regolazione va effettuata solamente dopo aver 
riscontrato effettivamente scostamenti rispetto alla reale 
temperatura ambiente con uno strumento affidabile.

�� Regolare il valore in un range di -9 °C a +12 °C, a variazioni 
di 0,1 °C.

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il coman-
do si spegne e l'impostazione viene memorizzata.

�Scala
Per modificare l'unità di misura della temperatura

–	 selezionare 
–	 selezionare °C o °F

Di default l'unità di misura della temperatura è °C.

6.7.2�	� Spegnimento per lunghi periodi
In caso di spegnimento stagionale o per lunghi periodi:

–	disattivare l'apparecchio
–	posizionare l'interruttore generale dell'impianto su 

spento

�� La funzione antigelo è disattivata.

6.7.3�	� Segnalazioni LED
La scheda a bordo è dotata di led grazie al quale è possibile 
intuire lo stato di funzionamento.

Segnalazioni del LED
–	 LED spento

Apparecchio spento o privo di alimentazione elettrica.
–	 LED acceso

Funzionamento normale dell'apparecchio
–	 LED 1 lampeggio / pausa

Richiesta di acqua rilevata dalla sonda di temperatura 
H2/T2 non soddisfatta (sopra i 20 °C in raffreddamen-
to e sotto i 30 °C in riscaldamento). Comporta l'arresto 
del ventilatore finchè la temperatura non raggiunge 
un valore adeguato a soddisfare la richiesta. (*)

–	 LED 2 lampeggi / pausa
Allarme motore (es. inceppamento dovuto a corpi 
estranei o guasto del sensore di rotazione).

–	 LED 3 lampeggi / pausa
Sonda H2/T2 di temperatura dell'acqua scollegata o 
guasta. Verificare che la sonda installata sia da 10 kΩ.

–	 LED 4 lampeggi / pausa
Richiesta di acqua rilevata dalla sonda di temperatura 
T3/H4 non soddisfatta (sopra i 20 °C in raffreddamen-
to). Comporta l'arresto del ventilatore finchè la tempe-
ratura non raggiunge un valore adeguato a soddisfare 
la richiesta.

–	 LED 5 lampeggi / pausa
Sonda T3/H4 di temperatura dell'acqua in raffredda-
mento guasta o scollegata.

–	 LED 6 lampeggi / pausa
Errore di comunicazione, dato dalla mancanza di 
scambio di informazioni continuo sulla linea seriale. Se 
lo scambio di informazioni si protrae per oltre 5 minuti 
viene visualizzato l'errore e il pannello di comando vie-
ne visualizzato.

1.	 * In caso di funzionamento privo di sonda acqua H2/T2 le soglie di fermo ventila-
tore vengono ignorate.

6.7.4�	� Segnalazione errori

�� Per indicare gli allarmi sul pannello di comando per con-
trollo a muro viene visualizzato il simbolo .

Allarmi visualizzati a display
–	 E1	  Sonda di temperatura ambiente scolle-

gata o guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E2	  Guasto o connessione di una doppia 
sonda ambiente remota a bordo di uno dei ventil-
convettori
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E3	  Sonda di umidità scollegata o guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E4	  Sonda qualità dell'aria scollegata o gua-
sta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.
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�COMANDO A BORDO MACCHINA CODICE ECA644 - ECA647 - EWF644 - 
EWF647

7.1�	� Interfaccia

1.	 Area display 2.	 Area tasti

AUTOA

1 2

7.2�	� Installazione

7.2.1�	� Descrizione

�Comando elettronico a bordo macchina

�� Il comando può controllare un massimo di 30 apparecchi.

I comandi elettronici a bordo macchina con termostato a mo-
dulazione continua ECA644 - EWF644 - ECA647 - EWF647 di-
spongono di due contatti puliti indipendenti predisposti per:

•	 il comando di un ventilconvettore o caldaia
•	 ingresso presenza

�� Per verificare i prodotti sui quali è possibile installare i 
comandi ECA644 - EWF644 - ECA647 - EWF647 fare riferi-
mento alla sezione "Codifica accessori" p. 7.

Le versioni a 2 tubi dispongono di un'uscita a 230 V per il pilo-
taggio dell'elettrovalvola estiva ed invernale.

Le versioni a 4 tubi dispongono di due uscite indipendenti a 
230 V per il pilotaggio di un'elettrovalvola estiva e di un'elettro-
valvola invernale.

Attraverso la sonda di temperatura dell'acqua (10 kΩ) posizio-
nata nel pozzetto posto sulla batteria dell'unità vengono gesti-
te le soglie di temperatura per il fermo ventilatore:

•	 temperatura minima in riscaldamento (30 °C)
•	 temperatura massima in raffreddamento (20 °C)

�� La scheda prevede il funzionamento privo di sonda acqua. 
In questo caso le soglie di temperatura per il fermo venti-
latore vengono ignorate.
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7.2.2�	� Montaggio comando a bordo 
macchina

Per installare il comando a bordo macchina
–	posizionare il comando a bordo macchina nella parte 

superiore dell'apparecchio
–	fissare con le viti fornite a corredo

1.	 Comando a bordo macchina
2.	 Viti

1

2

1
2

7.2.3�	� Collegamento contatto presenza 
CP

La connessione ingresso contatto presenza (CP) va effettuata 
con:

•	 contatto aperto l'unità è attiva
•	 contatto chiuso l'unità è disattivata

Alla pressione di un qualsiasi tasto sul display il simbolo  
lampeggia.

Alla chiusura del contatto collegato all'ingresso CP, il comando 
viene posto in stand-by.

�� Non è possibile collegare l'ingresso in parallelo a quello di 
altre schede elettroniche.

�� Usare contatti separati.

CP	  Contatto presenza

CP

7.2.4�	� Montaggio sonda temperatura aria
–	posizionare la sonda temperatura
–	far passare la sonda nel foro della spalla dell'apparec-

chio
–	far passare la sonda nel foro inferiore
–	fissare la sonda temperatura all'apposito aggancio

1.	 Sonda temperatura
2.	 Foro predisposto nella spalla dell'apparecchio
3.	 Foro inferiore
4.	 Aggancio sonda temperatura

23

4

1

7.2.5�	� Impostazione modalità 
Raffreddamento e Riscaldamento 
automatico

�� Impostazione valida solo per unità 4 tubi.

��Questo sistema di regolazione può essere attivato solo da 
un tecnico installatore qualificato e autorizzato.
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��Questo tipo di regolazione permette al comando elettro-
nico di effettuare automaticamente la commutazione tra 
funzionamento in Raffreddamento e funzionamento in Ri-
scaldamento.

Per attivare la commutazione Riscaldamento e Raf-
freddamento automatico

–	 premere il tasto  per 10 secondi
Si accendono contemporaneamente i simboli  e  .

Per tornare nuovamente alla commutazione manuale
–	 premere il tasto  per 10 secondi

Entrambi i simboli  e  si spengono.
–	 premere nuovamente il tasto  per selezionare il 

funzionamento desiderato
Si accende uno dei due simboli.

–	 premere il tasto  per cambiare funzionamento

Verificare:
•	 funzionamento del simbolo riscaldamento (acceso con 

setpoint superiore alla temperatura ambiente, spento 
con setpoint inferiore)

•	 funzionamento del simbolo raffreddamento (acceso con 
setpoint inferiore alla temperatura ambiente, spento 
con setpoint superiore)

��Questa selezione viene mantenuta anche in caso di inter-
ruzione dell'alimentazione.

�Settaggio funzioni ausiliarie dip-switch

�� Sulla scheda elettronica del comando sono posizionati 
due dip-switch per la configurazione del funzionamento 
dell'apparecchio in funzione delle necessità.

Dip-switch B
•	 modifica la ventilazione in raffreddamento
•	 in posizione ON viene abilitata la ventilazione continua 

alla minima velocità anche dopo il raggiungimento del 
setpoint per consentire un più regolare funzionamen-
to delle sonda temperatura ed evitare la strtificazione 
dell'aria

•	 in posizione OFF la ventilazione avviene ciclicamente, 4 
min ON - 10 min OFF

Dip-switch C
•	 modifica la logica del funzionamento notturno in riscal-

damento
•	 in posizione ON viene inibita la ventilazione permetten-

do all'apparecchio di riscaldare gli ambienti mediante 
irraggiamento e convenzione naturale come avviene nei 
radiatori tradizionali

•	 in posizione OFF il ventilatore funziona normalmente
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7.3�	� Schema di collegamento

M1	  Motore ventilatore DC Inverter
HRS	  Sonda temperatura acqua 10 kΩ per modelli RS (solo per comandi 

ECA644 - EWF644)
RS	  Cablaggio modelli RS (solo per comandi ECA644 - EWF644)
UV	  Collegamento lampada UV (opzionale)
Y1	  Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A)
Y2	  Elettrovalvola acqua 4 tubi (solo per comandi ECA647 - EWF647). 

Oppure connessione flap mobile (solo per comandi ECA644 - 
EWF644). Uscita in tensione a 230 V / 50 Hz / 1 A

PE	  Collegamento terra
L-N	  Collegamento alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz / 1 A
BO/C2	 Contatto di richiesta generatore riscaldamento (es. caldaia o 

pompa di calore). Si attiva parallelamente all'uscita dell'elettrovalvola 
(Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in modalità 
riscaldamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

CH/C1	 Contatto di richiesta generatore raffreddamento (es. chiller o 
pompa di calore reversibile). Si attiva parallelamente all'uscita 
dell'elettrovalvola (Y1) con 1 minuto di ritardo quando il fancoil è in 
modalità raffreddamento ed è in chiamata (contatto pulito max 1 A)

CP	  Contatto presenza (normalmente aperto)
AIR/T1	  Sonda temperatura acqua
H2/T2	  Sonda temperatura acqua 2 tubi (solo per comandi ECA644 - 

EWF644)
H4/T3	  Sonda temperatura acqua 4 tubi (solo per comandi ECA647 - 

EWF647)
RS	  Cablaggio versione RS
HRS	  Sonda acqua versione RS (10 Ω)
COMM	 Collegamento per display comando a bordo macchina
A	 Led

PE L

UV
RS

HRS

230V AC
6V DC

N

Y1Y2CHBO

CP

H4 H2

F30

AIR

AUTOA

A

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti (solo per i comandi ECA644 - EWF644).
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7.4�	� Funzioni

7.4.1�	� Menu avanzato

�� Attraverso il comando è possibile accedere al menu avan-
zato.

Per accedere al menu avanzato
–	 da display spento tenere premuto il tasto  per 10 

secondi
Il dispositivo si accende e compare la temperatura.

–	 tenere premuto fino all'apparizione dell'indicazione 

Per muoversi all'interno del menu
–	 utilizzare le icone  

Per selezionare le voci del menu e confermare le mo-
difiche

–	 premere l'icona  per 2 secondi
Durante la modifica il simbolo lampeggia per ricorda-
re che ci si trova nel menu secondario.
Confermando la modifica si passa alla voce successiva.

Per uscire dal menu
–	 premere l'icona  per 10 secondi
–	 oppure attendere 30 secondi lo spegnimento auto-

matico

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne.

�Voci del menu

Ad: Indirizzo Modbus

uu: Non utilizzato

br: Regolare la luminosità del comando

di: Digital input

UC: Opzione lampada UV

rH: Non utilizzato

rC: Non utilizzato

hb: Non utilizzato

Ab: Non utilizzato

rb: Reset Modbus

Fr: Reset di fabbrica

ot: Offset sonda T

oh: Non utilizzato

Sc: Scala

rE: Non utilizzato

�Impostare l'indirizzo Modbus del comando
Per impostare l'indirizzo Modbus

–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di impostazione va da un minimo di 01 ad un 
massimo di 99.

�Regolare la luminosità del comando
Per regolare la luminosità del comando

–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di regolazione della luminosità va da 00 a 01.

�� La luminosità del display cambia dopo aver confermato la 
modifica.

�� È possibile ridurre la luminosità del display anche attraver-
so i tasti del comando.

Per ridurre la luminosità del display attraverso i tasti 
del comando

–	 da display spento, premere  per circa 20 secondi
Comparirà 01.

–	 premere 
Comparirà 00.
Attendere 30 secondi e verificare la corretta imposta-
zione.

�Selezionare il Digital Input
Per modificare il Digital input

–	 selezionare 
–	 selezionare CP per contatto pulito (default)
–	 selezionare CO per cooling open
–	 selezionare CC per cooling close

Di default l'input digitale è impostato su CP.

�� Per tornare alle impostazioni di default impostare l'input 
digitale su "CP".

�� Selezionando uno degli altri input (CO, CC), la stagionalità 
viene bloccata e non è più possibile modificarla attraverso 
il tasto  del comando.

�Opzione lampada UV
Per abilitare l'opzione lampada UV

–	 selezionare 
–	 utilizzare le icone   per spostarsi all'interno del 

menu
–	 selezionare No per disabilitare l'opzione lampada 

UV
–	 selezionare RE per abilitare l'opzione lampada UV 

con funzionamento residenziale (solo con una ven-
tola attiva)

–	 selezionare SA per abilitare l'opzione lampada UV 
(con funzionamento sanitario sempre acceso)

–	 premere  per confermare
Di default l'opzione lampada UV è impostata su No.
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�Reset Modbus
–	 selezionare 
–	 selezionare "no" per mantenere le impostazioni cor-

renti
–	 selezionare "YS" per resettare l'indirizzo e i registri

�Reset di fabbrica
Per resettare il comando remoto portandolo alle im-
postazioni di fabbrica

–	 selezionare 
–	 selezionare "YS" per resettare le impostazioni
–	 selezionare "no" per mantenere le impostazioni cor-

renti

�Regolazione offset sonda T (sonda 
temperatura ambiente)

Per regolare la sonda T
–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di regolazione va da -9 a 12.

�� Utilizzare questa regolazione con molta cautela.

��Questa regolazione va effettuata solamente dopo aver 
riscontrato effettivamente scostamenti rispetto alla reale 
temperatura ambiente con uno strumento affidabile.

�� Regolare il valore in un range di -9 °C a +12 °C, a variazioni 
di 0,1 °C.

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il coman-
do si spegne e l'impostazione viene memorizzata.

�Scala
Per modificare l'unità di misura della temperatura

–	 selezionare 
–	 selezionare °C o °F

Di default l'unità di misura della temperatura è °C.

7.4.2�	� Spegnimento per lunghi periodi
In caso di spegnimento stagionale o per lunghi periodi:

–	disattivare l'apparecchio
–	posizionare l'interruttore generale dell'impianto su 

spento

�� La funzione antigelo è disattivata.

7.4.3�	� Segnalazione errori
Allarmi visualizzati a display

–	 E1	  Sonda di temperatura ambiente guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E2	  Motore ventilatore guasto
Dovuto da un inceppamento causato da corpi estranei 
o da un guasto del sensore di rotazione.

–	 E3	  Temperatura acqua della sonda T2 non 
idonea
La ventilazione viene arrestata provvisoriamente, fino 
al raggiungimento del setpoint impostato.

–	 E5	  Temperatura acqua della sonda T3 non 
idonea
La ventilazione viene arrestata provvisoriamente, fino 
al raggiungimento del setpoint impostato. (Solo per i 
comandi ECA647 - EWF647).

–	  	  Setpoint non corretto
Il simbolo della funzione attivata lampeggia e la ven-
tilazione viene arrestata fino al raggiungimento del 
setpoint impostato.
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�COMANDO A BORDO MACCHINA CODICE E4T643

8.1�	� Interfaccia

1.	 Area display
2.	 Area tasti

AUTO

1 2

8.2�	� Installazione

8.2.1�	� Descrizione
Il comando elettronico a bordo macchina Smart Touch E4T643 
a 4 velocità fisse con termostato è composto da un pannello 
con otto tasti capacitivi e display ambra.

Il comando è dotato di:
•	 funzione AUTO (regolazione della ventilazione a gradini)
•	 regolazione della temperatura da 5 °C a 40 °C
•	 selettore estate/inverno
•	 sonda temperatura acqua (10 Ω) posizionata nel pozzet-

to della batteria dell'apparecchio

Il comando elettronico a bordo macchina Smart Touch è adat-
to per l'installazione a bordo macchina e dispone di un'uscita 
a 230 V per il controllo di un'elettrovalvola.
Grazie ad un relè aggiuntivo montato a bordo macchina per-
mette di gestire le versioni a 4 tubi, un'eventuale uscita resi-
stenza o l'attuatore full flat per griglie mobili.

Attraverso la sonda di temperatura dell'acqua (10 kΩ) posi-
zionata nel pozzetto posto sulla batteria dell'unità è possibile 
gestire le funzioni:

•	 temperatura minima in riscaldamento (30 °C)
•	 temperatura massima in raffreddamento (20 °C)

�� La scheda prevede il funzionamento privo di sonda acqua. 
In questo caso le soglie di fermo ventilatore vengono igno-
rate.
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8.2.2�	� Montaggio comando a bordo 
macchina

Per installare il comando a bordo macchina
–	posizionare il comando a bordo macchina nella parte 

superiore dell'apparecchio
–	fissare con le viti fornite a corredo

1.	 Comando a bordo macchina
2.	 Viti

1

2

1
2

8.2.3�	� Montaggio sonda temperatura aria
Per montare la sonda temperatura aria

–	posizionare la sonda temperatura
–	far passare la sonda nel foro della spalla dell'apparec-

chio
–	far passare la sonda nel foro inferiore
–	fissare la sonda temperatura all'apposito aggancio

1.	 Sonda temperatura
2.	 Foro predisposto nella spalla dell'apparecchio
3.	 Foro inferiore
4.	 Aggancio sonda temperatura

23

4

1
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8.3�	� Schema di collegamento

M1	  Motore ventilatore DC Inverter
HRS	  Sonda temperatura acqua 10 10 kΩ per modelli RS
RS	  Cablaggio per modelli RS
UV	  Collegamento lampada UV
Y1	  Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A)
PE	  Collegamento terra
L-N	  Collegamento alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz / 1 A

AIR/T1	  Sonda temperatura acqua
H2/T2	  Sonda temperatura acqua 2 tubi
RS	  Cablaggio versione RS
HRS	  Sonda acqua versione RS (10 Ω)
COMM	 Collegamento per display comando a bordo macchina
A	 LED

AUTO

PE L

UV
RS

HRS

230V AC
6V DC

N

Y1

H2AIR

AF20

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.
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8.4�	� Funzioni

8.4.1�	� Menu avanzato

�� Attraverso il comando è possibile accedere al menu avan-
zato.

Per accedere al menu avanzato
–	 da display spento tenere premuto il tasto  per 10 

secondi
Il dispositivo si accende e compare la temperatura.

–	 tenere premuto fino all'apparizione dell'indicazione 
.

Per muoversi all'interno del menu
–	 utilizzare le icone  

Per selezionare le voci del menu e confermare le mo-
difiche

–	 premere l'icona  per 2 secondi
Durante la modifica il simbolo lampeggia per ricorda-
re che ci si trova nel menu secondario.
Confermando la modifica si passa alla voce successiva.

Per uscire dal menu
–	 premere l'icona  per 10 secondi
–	 oppure attendere 30 secondi lo spegnimento auto-

matico

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il display 
si spegne.

�Voci del menu

uu: Non utilizzato

br: Regolare la luminosità del comando

UC: Opzione lampada UV

rH: Non utilizzato

rC: Non utilizzato

hb: Non utilizzato

Ab: Non utilizzato

Fr: Reset di fabbrica

ot: Offset sonda T

oh: Non utilizzato

Sc: Scala

rE: Non utilizzato

�Regolare la luminosità del comando
Per regolare la luminosità del comando

–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di regolazione della luminosità va da 00 a 01.

�� La luminosità del display cambia dopo aver confermato la 
modifica.

�� È possibile ridurre la luminosità del display anche attraver-
so i tasti del comando.

Per ridurre la luminosità del display attraverso i tasti 
del comando

–	 da display spento, premere  per circa 20 secondi
Comparirà 01.

–	 premere 
Comparirà 00.
Attendere 30 secondi e verificare la corretta imposta-
zione.

�Opzione lampada UV
Per abilitare l'opzione lampada UV

–	 selezionare 
–	 utilizzare le icone   per spostarsi all'interno del 

menu
–	 selezionare No per disabilitare l'opzione lampada 

UV
–	 selezionare RE per abilitare l'opzione lampada UV 

con funzionamento residenziale (solo con una ven-
tola attiva)

–	 selezionare SA per abilitare l'opzione lampada UV 
(con funzionamento sanitario sempre acceso)

–	 premere  per confermare
Di default l'opzione lampada UV è impostata su No.

�Reset di fabbrica
Per resettare il comando remoto portandolo alle im-
postazioni di fabbrica

–	 selezionare 
–	 selezionare "YS" per resettare le impostazioni
–	 selezionare "no" per mantenere le impostazioni cor-

renti

�Regolazione offset sonda T (sonda 
temperatura ambiente)

Per regolare la sonda T
–	 selezionare 
–	 aumentare o diminuire il valore con le icone  

Il range di regolazione va da -9 a 12.

�� Utilizzare questa regolazione con molta cautela.

��Questa regolazione va effettuata solamente dopo aver 
riscontrato effettivamente scostamenti rispetto alla reale 
temperatura ambiente con uno strumento affidabile.

�� Regolare il valore in un range di -9 °C a +12 °C, a variazioni 
di 0,1 °C.

�� Dopo un periodo di 30 secondi dall'ultima azione il coman-
do si spegne e l'impostazione viene memorizzata.

�Scala
Per modificare l'unità di misura della temperatura

–	 selezionare 
–	 selezionare °C o °F

Di default l'unità di misura della temperatura è °C.

8.4.2�	� Spegnimento per lunghi periodi
In caso di spegnimento stagionale o per lunghi periodi

–	disattivare l'apparecchio
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–	posizionare l'interruttore generale dell'impianto su 
spento

�� La funzione antigelo è disattivata.

8.4.3�	� Segnalazione errori
Allarmi visualizzati a display

–	 E1	  Sonda di temperatura ambiente guasta
Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'ap-
parecchio.

–	 E2	  Motore ventilatore guasto
Dovuto da un inceppamento causato da corpi estranei 
o da un guasto del sensore di rotazione.

–	 E3	  Temperatura acqua della sonda T2 non 
idonea
La ventilazione viene arrestata provvisoriamente, fino 
al raggiungimento del setpoint impostato.

–	  	  Setpoint non corretto
Il simbolo della funzione attivata lampeggia e la ven-
tilazione viene arrestata fino al raggiungimento del 
setpoint impostato.
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�COMANDO A BORDO MACCHINA CODICE E2T543

9.1�	� Interfaccia

1.	 Area display
2.	 Area Led
3.	 Area tasti

mode
o�

1 2

2 2 333

9.2�	� Installazione

9.2.1�	� Descrizione
Comando a bordo con:

•	 selettore di velocità
•	 ON/OFF a pulsante
•	 termostato ambiente regolabile da 5 °C a 40 °C
•	 selettore estate/inverno
•	 funzione di minima temperatura invernale 30 °C e mas-

sima temperatura estiva 20 °C

�� Il comando a bordo macchina con termostato è adatto per 
l'installazione a bordo macchina e dispone di una uscita a 
230 V per il controllo di un'elettrovalvola.
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9.2.2�	� Montaggio comando a bordo 
macchina

Per installare il comando a bordo macchina
–	posizionare il comando a bordo macchina nella parte 

superiore dell'apparecchio
–	fissare con le viti fornite a corredo

1.	 Comando a bordo macchina
2.	 Viti

1

2

1
2

9.2.3�	� Montaggio sonda temperatura aria
–	posizionare la sonda temperatura
–	far passare la sonda nel foro della spalla dell'apparec-

chio
–	far passare la sonda nel foro inferiore
–	fissare la sonda temperatura all'apposito aggancio

1.	 Sonda temperatura
2.	 Foro predisposto nella spalla dell'apparecchio
3.	 Foro inferiore
4.	 Aggancio sonda temperatura

23

4

1
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9.3�	� Schema di collegamento

H2	 Sonda temperatura acqua calda 10 kΩ
M1	 Motore ventilatore DC Inverter
Y1	  Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A)
L-N	 Collegamento alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
HRS	 Sonda temperatura acqua 10 kΩ per modelli RS

RS	 Cablaggio modelli RS
AIR	 Sonda temperatura aria
FF	 Uscita per servomotori pannello aspirazione mobile (uscita in 

tensione a 230 V/50 Hz 1 A)

INTERFACCIA
N276662A

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.
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9.4�	� Gestione sonda acqua

Attraverso la sonda di temperatura dell'acqua (10 kΩ) posi-
zionata nel pozzetto posto sulla batteria dell'unità è possibile 
gestire le funzioni:

•	 temperatura minima in riscaldamento (30 °C)
•	 temperatura massima in raffreddamento (20 °C)

Se la scheda rileva correttamente la sonda di temperatura 
dell'acqua l'avvio avviene in condizioni normali.

In caso la sonda di temperatura dell'acqua non venisse corret-
tamente rilevata l'assenza viene segnalata con:

•	 il lampeggio contemporaneo dei tasti  e 
•	 il blocco del funzionamento

�� La scheda prevede il funzionamento privo di sonda acqua. 
In questo caso le soglie di fermo ventilatore vengono igno-
rate.

Per confermare il funzionamento privo di sonda
–	 premere il tasto  per 5 secondi

Si attiva il funzionamento privo di sonda.
Questa funzione verrà memorizzata per tutti i succes-
sivi avvii.

�� In caso la sonda venisse collegata successivamente il nor-
male funzionamento con le soglie di temperatura viene 
ripristinato in automatico.

Se l'apparecchio lavora con la sonda connessa e la temperatu-
ra dell'acqua non è idonea al funzionamento attivo

•	 temperatura minima in riscaldamento (30 °C)
•	 temperatura massima in raffreddamento (20 °C)

La ventilazione verrà arrestata.
L'anomalia segnalata a display dal lampeggio del led corri-
spondente alla funzione attiva

•	 Funzione Raffreddamento 
•	 Funzione Riscaldamento 
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�SELETTORE DI VELOCITÀ CODICE B3V137

10.1�	�Interfaccia

1.	 Area Led
2.	 Area tasti

mode
o�

1

1

2

10.2�	�Installazione

10.2.1�	�Descrizione
Selettore di velocità a bordo macchina B3V137 per collega-
mento con termostati standard a muro a singolo contatto.

Comando a bordo macchina con:
•	 selettore di velocità
•	 ON/OFF a pulsante
•	 contatto da termostato ambiente TERM

Adatto per l'installazione a bordo macchina.
Dispone di una uscita a 230 V per il controllo di un'elettroval-
vola.

10.2.2�	�Montaggio comando a bordo 
macchina

Per installare il comando a bordo macchina
–	posizionare il comando a bordo macchina nella parte 

superiore dell'apparecchio
–	fissare con le viti fornite a corredo

1.	 Comando a bordo macchina
2.	 Viti

1

2

1
2
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10.3�	�Schema di collegamento

TA	 Collegamento 230 V consenso da termostato ambiente
M1	 Motore ventilatore DC Inverter
Y1	 Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230 V/50 Hz 1 A)
L-N	 Collegamento alimentazione elettrica 230 V/50 Hz

RS	 Cablaggio modelli RS
HRS	 Sonda temperatura acqua 10 kΩ per modelli RS
FF	 Uscita per servomotori pannello aspirazione mobile (uscita in 

tensione a 230 V/50 Hz 1 A)

N276663A

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.

10.4�	�Segnalazione led
La scheda consente una diagnostica in caso di anomalie ri-
scontrabili mediante le combinazioni dei led.

–	 Led  lampeggiante
Contatto TA aperto.

–	 Led  acceso
Contatto TA chiuso.

–	 Led  acceso
Velocità supersilent attiva (400 rpm).

–	 4 led lampeggianti
Contatto GRID aperto.

–	 Led  acceso
Velocità minima attiva (680 rpm).

–	 Led  acceso
Velocità media attiva (1100 rpm).

–	 Led  acceso
Velocità massima attiva (1500 rpm).
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�SCHEDA ELETTRONICA A BORDO MACCHINA B4V642 + COMANDO A 
MURO B3V151

�Scheda elettronica a bordo macchina Codice B4V642

11.1.1�	�Descrizione
Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a ter-
mostati elettromeccanici a muro a 3 velocità.

Montata a bordo macchina consente di gestire il motore con 
velocità fisse.
Dispone di una uscita a 230 V per il controllo di un'elettroval-
vola.

11.1.2�	�Schema di collegamento

L-N	 Collegamento alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
EV	 Ingresso consenso elettrovalvola
V1	 Velocità massima ventilatore
V2	 Velocità media ventilatore
V3	 Velocità minima ventilatore
V4	 Velocità supersilent
E	 Ingresso selezione riscaldamento/raffreddamento
Y2	 Elettrovalvola acqua 4 tubi (uscita in tensione a 230 V / 50 Hz / 1 A)
Y1	 Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230 V / 50 Hz / 1 A)
UV	 Collegamento accessorio lampada UV

HRS	 Sonda temperatura acqua 10 kΩ per modelli RS
RS	 Cablaggio modelli RS
M1	 Motore ventilatore DC Inverter
TA	 Termostato ambiente a 3 velocità (da acquistare, installare e 

collegare a cura dell'installatore)
CV	 Consenso termostato
SV	 Selettore velocità
H2	 Sonda temperatura acqua calda 10 kΩ
H4	 Sonda temperatura acqua calda 10 kΩ, per 4 tubi
A	 Led

H4 H2

N276660C

DATA I/O

LED

H4 H2

A
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11.2�	�Scheda elettronica a bordo macchina Codice B4V642 + comando a muro 
Codice B3V151

11.2.1�	�Interfaccia

Comando a muro con termostato, selettore velocità estate/inverno e selettore di velocità

11.2.2�	�Descrizione
Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e 
selettore di velocità, in connessione a B4V642II.

�� Per unità a 2 tubi.

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.
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11.2.3�	�Schema di collegamento

L-N	 Collegamento alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
EV	 Ingresso consenso elettrovalvola
V1	  Velocità massima ventilatore
V2	  Velocità media ventilatore
V3	  Velocità minima ventilatore
V4	  Velocità supersilent
Y2	 Elettrovalvola acqua 4 tubi (uscita in tensione a 230 V / 50 Hz / 1 A)

Y1	 Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230 V / 50 Hz / 1 A)
HRS	 Sonda temperatura acqua 10 kΩ per modelli RS
RS	 Cablaggio modelli RS
M1	 Motore ventilatore DC Inverter
H2	 Sonda temperatura acqua calda 10 kΩ
H4	 Sonda temperatura acqua calda 10 kΩ, per 4 tubi

H4 H2

N276660C

DATA I/O

LED

H4 H2

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
N
L
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11.2.4�	�Schema di collegamento con commutazione stagionale

L-N	 Collegamento alimentazione elettrica 230 V/50 Hz
EV	 Ingresso consenso elettrovalvola
V1	  Velocità massima ventilatore
V2	  Velocità media ventilatore
V3	  Velocità minima ventilatore
V4	  Velocità supersilent
Y2	 Elettrovalvola acqua 4 tubi (uscita in tensione a 230 V / 50 Hz / 1 A)

Y1	 Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230 V / 50 Hz / 1 A)
HRS	 Sonda temperatura acqua 10 kΩ per modelli RS
RS	 Cablaggio modelli RS
M1	 Motore ventilatore DC Inverter
KE	 Relè ausiliario (non compreso nella fornitura)
H2	 Sonda temperatura acqua calda 10 kΩ
H4	 Sonda temperatura acqua calda 10 kΩ, per 4 tubi

H4 H2

N276660C

DATA I/O

LED

H4 H2

KE

N
L

N
L

KE

KE

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
N
L
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11.3�	�Collegamenti

11.3.1�	�Collegamento con termostati a 3 
velocità

�Ingresso CV
L'ingresso CV è l'ON/OFF della scheda elettronica.

•	 in caso di ingresso aperto la scheda si pone in stand-by
•	 in caso di ingresso chiuso la scheda è in funzione

�� Fare riferimento ai paragrafi degli schemi elettrici per le 
indicazioni dei collegamenti.

Per attivare l'elettrovalvola Y1
–	collegare l'ingresso CV al morsetto L dell'alimentazione 

elettrica a 230 V

�Ingressi velocità V1, V2, V3, V4
Gli ingressi V1, V2, V3, V4 regolano la velocità di ventilazione.
La scheda elettronica dispone di 4 ingressi di velocità:

•	 V1 - Velocità massima (1500 rpm)
•	 V2 - Velocità media (1100 rpm)
•	 V3 - Velocità minima (680 rpm)
•	 V4 - Velocità supersilent (550rpm)

�� Collegare le 3 velocità del termostato a tre dei quattro in-
gressi disponibili in base alle caratteristiche e all'utilizzo 
del locale.

Esempi:
•	 per un'applicazione residenziale dove è richiesta la mas-

sima silenziosità, collegare V2, V3, V4
•	 per un'applicazione residenziale dove è prioritaria la 

resa termica, collegare V1, V2, V3
In caso di chiusura contemporanea di più ingressi il motore si 
pone ad un numero di giri pari a quello impostato della con-
nessione con più alta velocità.

�� É possibile collegare ad un unico termostato più schede in 
parallelo utilizzando differenti velocità.

11.3.2�	�Gestione sonda acqua
Attraverso la sonda di temperatura dell'acqua (10 KΩ) posi-
zionata nel pozzetto posto sulla batteria dell'unità è possibile 
gestire le funzioni:

•	 temperatura minima in riscaldamento (30 °C)
•	 temperatura massima in raffreddamento (20 °C)

�Collegamento sonda acqua al comando
In caso di abbinamento con termostati elettromeccani-
ci, o altri comandi commerciali

–	la sonda acqua H2 non deve essere collegata alla sche-
da elettronica presente sull'apparecchio

La scheda elettronica funziona in:
•	 minima temperatura acqua per la funzione riscaldamen-

to (<30 °C)
•	 massima temperatura acqua per la funzione in raffred-

damento (>20 °C)

�� Se la scheda rileva correttamente la sonda di temperatura 
dell'acqua l'avvio avviene in condizioni normali.

In caso di temperatura non idonea alla funzione attivata:
•	 la ventilazione si arresta
•	 l'anomalia è segnalata dal lampeggio del LED sulla sche-

da elettronica

Modalità di funzionamento Riscaldamento/Raffredda-
mento
La modalità di funzionamento Riscaldamento/Raffreddamen-
to viene effettuata attraverso l'ingresso EST/INV presente sulla 
scheda elettronica:

•	 in caso di collegamento aperto si attiva il funzionamento 
Riscaldamento

•	 in caso di collegamento chiuso si attiva il funzionamento 
Raffreddamento

�� É possibile utilizzare l'apparecchio senza sonda acqua atti-
vata. In questo caso viene segnalato l'errore a LED.

�� Fare riferimento al paragrafo "Segnalazione errori" p. 62 
per le indicazioni dei LED.

Per confermare il funzionamento privo di sonda
–	 togliere e ridare tensione alla scheda elettronica

Questa condizione verrà memorizzata dalla scheda 
per tutti i successivi riavvii.

–	 ricollegare la sonda per ripristinare il normale fun-
zionamento

11.4�	�Segnalazione errori

Segnalazioni del LED
–	 LED spento

Il contatto CV è aperto, condizione di stand-by.
–	 LED acceso

Il contatto CV è chiuso, funzionamento normale.
–	 LED 1 lampeggio / pausa

Allarme temperatura acqua sonda H2 non idonea, ar-
resto provvisorio della ventilazione fino al raggiungi-
mento del valore adeguato.

–	 LED 2 lampeggi / pausa
Allarme motore (es. inceppamento dovuto a corpi 
estranei o guasto del sensore di rotazione).

–	 LED 3 lampeggi / pausa
Allarme sonda acqua scollegata o guasta.
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�COLLEGAMENTO 0-10 V CODICE B10642

12.1�	�Installazione

12.1.1�	�Descrizione
Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi 
con uscita analogica 0-10 V DC.
Montata a bordo macchina consente di gestire il motore con 
velocità modulante.

La regolazione del motore può essere effettuata attraverso un 
ingresso analogico 0-10 V con impedenza di ingresso di 25 kΩ.

�� Tenere in considerazione il valore di impedenza, soprattut-
to in caso di controllo di più unità in parallelo.

Dispone di una uscita a 230 V per il controllo di un'elettroval-
vola.

12.2�	�Collegamenti con termostati 0-10 V
Con ingresso GRID chiuso, l'ingresso 10 V

•	 attiva l'elettrovalvola Y1
•	 regola il numero di giri del ventilatore

È possibile una regolazione lineare della velocità, da un valore 
minimo (400 rpm) ad uno massimo (1500 rpm) per valori in 
tensione ≥ 1,1 V ÷ 10 V DC.

�� Il motore risulta spento per valori inferiori a 1 V.

�� L'elettrovalvola Y1 viene attivata per valori di tensione 
maggiori a 1 V. L'elettrovalvola Y1 è spenta con valori in-
feriori a 0,9 V.

OFF
0

10 V
INPUT
(V DC)

M1

1 10

Y1

1,1

MAX rpm

ON

0,9

MIN rpm
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12.3�	�Schema di collegamento

M1	  Motore ventilatore DC Inverter
PE	  Collegamento di terra
L-N	  Collegamento alimentazione elettrica 230V / 50 Hz / 1 A

Y1	  Elettrovalvola acqua (uscita in tensione a 230V / 50 Hz / 1 A)
10V	  Ingresso 0-10 V
F10	  Scheda a bordo macchina

+ -

Impedenza d’ingresso 25kΩ
Input Impendence 25kΩ

RS

HRS

230V AC
6V DC

UV

�� Per i modelli con attacchi idraulici a destra fare riferimento 
al paragrafo "Modelli con attacchi idraulici a destra" p. 15 
per effettuare i collegamenti.

�� Per le versioni con pannello radiante (RS) fare riferimento 
al paragrafo "Configurazioni versioni" p.  15 per effettua-
re i collegamenti.

12.4�	�Segnalazione led
La scheda a bordo è dotata di led grazie al quale è possibile 
intuire lo stato di funzionamento.

Segnalazioni del LED
–	 LED spento

Segnale di ingresso inferiore a 0,9 V. Apparecchio 
spento o privo di alimentazione elettrica.

–	 LED acceso
Segnale di ingresso maggiore di 1 V. Funzionamento 
normale dell'apparecchio.

–	 LED lampeggio frequente
Attivazione del microinterruttore di sicurezza griglia 
S1, dovuto all'operazione di pulizia filtri.

–	 LED 2 lampeggi / pausa
Allarme motore (es. inceppamento dovuto a corpi 
estranei o guasto del sensore di rotazione).
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